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Som et led i implementeringen af regeringens handlingsplan om miljøeffek-
tiv teknologi, blev der i efteråret 2007 under Miljøstyrelsen Virksomheds-
ordning afsat midler til fremme af miljøeffektiv teknologi. Et af Virksom-
hedsordningens tre fokusområder var håndteringen af ekstremregn og 
vandudledning i byer, og under disse rammer blev nærværende projekt 
blev iværksat. 
 
Første fase af projektet ”Vejrradarbaseret styring af spildevandsan-
læg”, blev igangsat i starten af 2008 ved blandt andet ved hjælp af støtte 
fra By- og Landskabsstyrelsen og deltagerne på dette tidspunkt bestod af: 
 
Krüger A/S 
Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg  
Aalborg Kommune, Kloakforsyningen 





Med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger hos de fem deltagende for-
syningsvirksomheder, blev der i denne fase af projektet arbejdet med at 
opsætte et realtidssystem til forudsigelse af nedbør og afstrømning i oplan-
det.  
 
I løbet af et års tid lykkedes det således at få opstillet et realtidssystem, 
men det stod også klart at det ville blive nødvendig med yderligere udbyg-
ning af systemet før forudsigelsen af afstrømning kunne opnå en den øn-
skede kvalitet, og dermed anvendes i styringsstrategier. 
 
På baggrund af denne erkendelse blev fase 2 af projektet startet op i 2009, 
og her blev systemet udbygget til at kunne opdatere sine modelberegninger 
ved hjælp af aktuelle målinger. I fase 2 deltog følgende: 
 
Krüger A/S 
Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg  
Aalborg Forsyning, Kloak A/S 
Århus Vand A/S 
VandCenter Syd as 
Hvidovre Forsyning A/S 
Tønder Forsyning A/S 
SK Spildevand A/S 
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På sigt er det påtænkt at realtidssystemet kan indbygges i styringsstrategi-
er med henblik på at reducere aflastninger til recipienterne, samt at sikre en 
optimal rensning af spildevandet. 
 
Krüger A/S har i projektet haft ansvar for projektledelsen og arbejdet med 
afstrømningsprognosen. Aalborg Universitet har været ansvarlig for radar 
prognose/teknologi, mens forsyningsselskaberne har defineret de aktuelle 
problemstillinger og været behjælpelig med opstilling af datagrundlaget.  
 
Teknologien som er udviklet under dette projekt må betragtes som bane-
brydende inden for spildevandsbranchen i Danmark, og kan i dens nuvæ-
rende form være med til at støtte op om en forbedret håndtering af af-
strømning forårsaget af ekstremregn. 
 
Projektet er forløbet i perioden:  
Fase 1: 1. januar 2008 til 16. december 2008. 
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2. Sammenfatning og konklusioner 
 
Aflastninger af urenset spildevand forsaget af ekstreme regnhændelser 
med en kraftig påvirkning af vandmiljøet til følge kan formindskes. Dette 
kan ske ved udbygning af afløbssystem og spildevandsanlæg og/eller ved 
at optimere driften af de eksisterende systemer. Ved at måle den stedslige 
fordelte nedbør over byen og bruge denne viden til at lave en forudsigelse 
af tilstrømningen til nøglepunkter i spildevandssystemet muliggøres en bed-
re styring af afløbssystem og renseanlæg og derigennem reduceres den af-
lastede mænge. 
 
Projektet har etableret Danmarks første radarbaserede spildevandsprogno-
ser. Der er i projektet opstillet en radarbaseret prognose for flow og/eller ni-
veau ved et punkt i afløbssystemet i syv forskellige byer. Det er lykkes at 
prognosticere regn 1-2 timer frem ved brug af radar målingen og at progno-
sticere niveau og/eller flow yderliggere ½-1½ time frem i tiden ved brug af 
modeller for afløbssystemet. Projektet er i stor udstrækning gennemført ved 
sammenkobling af eksisterende teknologier. I fire af syv casestudier (Aal-
borg, Egedal, Odense, Hvidovre) benyttes realtidsdata fra lokale vejrrada-
rer (af DHI typen), mens der i Tønder og Slagelse benyttes realtidsdata fra 
DMI raderne på henholdsvis Rømø og Stevns. I projektets første fase an-
vendt Århus deres egen lokale radar, men har pga. nedtagning (flytning) af 
den lokale radar valgt at anvende DMI radaren i Virring i projektets anden 
fase. 
 
Resultaterne viser at kombinationen mellem radar og afløbsmodellering 
fungerer godt. Ligeledes er det fundet at en kontinuert opdatering af både 
radar og afløbsmodel giver meget bedre resultater i forhold til at kunne for-
udsige tilstanden i afløbssystemet op til 2 timer frem. Den dynamiske kali-
brering gør det muligt at kompensere for nogle af de usikkerheder der na-
turligt er knyttet til en så kompleks modellering. 
 
Radar baserede prognoser i spildevandssystemer har et stort potentiale i 
forhold til en optimeret udnyttelse af både afløbssystem og renseanlæg. 
Ved udnyttelse af potentialet opnås miljømæssige forbedringer af vandkva-
litet på en økonomisk fordelagtig måde. 
 
På projektets hjemmesider er der links til de prognoser der er opstillet un-
der projektet: 
• radar prognoserne: www.vejrradar.dk 














2006/2007 var et meteorologisk rekordår, hvor mange dele af landet har 
oplevet store oversvømmelser som følge af ekstremregn. I sommeren 2006 
oplevede Aalborg-området to meget kraftige regnhændelser. Den 20/1 
2007 oplevede Midt- og Sønderjylland samt Fyn og Sjælland udbredte 
oversvømmelser som følge af ekstremregn. Således stod hele Vejle Cen-
trum under vand. Senest oplevede Sjælland den 11/8 2007 regnintensite-
ter, der ikke var målt større de sidste 20 år noget sted i Danmark. 
  
Selvom de konkrete hændelser ikke statistisk kan kobles direkte til klima-
ændringer er det et bekymrende billede af hvordan den nære fremtid vil se 
ud. Med forudsigelser fra de fleste klimamodeller om, at vi vil opleve krafti-
gere ekstrem regn om sommeren er det klart at der skal udvikles strategier 
for at imødekomme de skadevoldende hændelser. 
 
Med de ekstreme hændelser i 2006/2007 er der kommet øget opmærk-
somhed på den ekstreme nedbør og at den efterfølgende afstrømning er et 
reelt problem i vore byer. Denne ekstra opmærksomhed lægger naturligt et 
pres fra befolkningen på kommunerne om at sikre at gentagelsesperioden 
for skadevoldende hændelser gøres længere. 
 
Krüger og Aalborg Universitet er centrale partnere bag et større projekt, 
Storm- and Wastewater Informatics (SWI), under det strategiske forsk-
ningsråd, omhandlende styring af afløbssystemer ved hjælp af bla. vejrra-
dar. Fokus i SWI projektet er forskning i nye metoder til optimering af driften 
af eksisterende spildevandssystemer. Dette projekt adskiller sig fra SWI 
projektet ved at være målrettet mod udvikling af ny teknologi ved udnyttelse 
af eksisterende viden og sammenkobling af eksisterende teknologier og er 
langt mindre grad et forskningsprojekt. Ligeledes vil der først komme resul-
tater fra SWI projektet i løbet af de næste år. Dette projekt støtter derfor op 
om igangværende arbejde og kunne fungere som teknologikatalysator in-
den for dette vigtige område. 
 
I dette projekt, som baserer sig på eksisterende viden, er universiteter, råd-
givere, vandselskaber og forsyningsvirksomheder gået sammen om at ud-
vikle fremtidens regnstyringssystemer for afløbssystem og spildevandsan-
læg. Fokus har været at udnytte den viden der er om måling og forudsigel-
se af regn ved hjælp af vejrradarer til at forbygge skadevoldende hændel-
ser på ejendom, sundhed og miljø.  
 
Erfaringer fra det første år af drift af systemet har afklaret at det er nødven-
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vejrradarsiden ved at holde resultater op mod regnmålerdata i realtid og på 
afløbsmodelsiden ved at sammenholde med målinger af flow og vandstand 
i afløbssystemet. Det andet år af projektet har fokuseret på at knytte tekno-




Ved ekstreme regnhændelser bliver renseanlægget overbelastet. Konse-
kvenserne kan i mange tilfælde være kraftig påvirkning af vandmiljøet i 
form af overløb at urenset spildevand. Dette kan imødekommes ved at ka-
paciteten udvides gennem udbygning af spildevandsanlæg eller ved at op-
timere driften af de eksisterende systemer. I mange situationer er en opti-
mering af systemet at foretrække frem for kostbar og besværlig anlægsud-
videlse. 
 
Afløbssystemer og renseanlæg er altid dimensioneret til en given maksimal 
hydraulisk belastning. Under ekstreme regn med gentagelsesperioder stør-
re end de dimensionsgivende gentagelsesperioder, overskrides denne ka-
pacitet. I disse situationer står valget mellem at lede mere vand igennem 
renseanlægget med risiko for at forringe næringssaltfjernelse og slamflugt 
eller at aflaste direkte til recipienten med risiko for forringelse af vandmiljø 
og badevandskvalitet.  
 
De væsentligste problemer forbundet med en hydraulisk overbelastning af 
afløbssystemer og renseanlæg er: 
• Aflastning direkte til recipient der fører til: 
o Forringelse af vandmiljø i både nær- og fjernrecipienter 
o Forurening af badevand 
• Slamflugt fra efterklaringstanke på renseanlæg med efterfølgende 
forringet rensekapacitet 
• Reduceret næringssaltfjernelse 
 
Ved at måle den stedslige fordelte nedbør og prognosticere denne over by-
en kan der laves en forudsigelse af tilstrømniningen til nøglepunkter i af-
løbssystemet og/eller til renseanlægget. Herved vil bliver det meget nem-
mere at optimere styringen af afløbssystemet og forbedre kapaciteten af 
renseanlægget uden at skulle udbygge de fysiske anlæg. Det giver en langt 










Målgruppen for dette projekt er typisk forsyningsvirksomheder og vandsel-
skaber. De har det direkte ansvar for at vores afløbssystemer og rensean-
læg fungerer tilfredsstillende. Der er derfor i dette projekt lagt vægt på at 
involvere forsynings-virksomheder direkte i arbejdet, for at opnå en så god 
anvendelse af den nye viden som muligt.  
 
Danmark ligger også i front med udvikling af X-båndsbaserede lokale vejr-
radarer og det er nærliggende at forestille sig at dette projekt vil understøtte 
behovet for flere lokale vejrradarer både i Danmark og i udlandet. Projekter 
som dette vil derfor bringe dansk kompetence inden for områderne omkring 
vejrradarstyrede miljøteknologi frem. 
 
I gruppen af forsyningsvirksomheder der har støttet og deltaget i dette pro-
jekt, har fem nu etableret lokale vejrradarer og to har valgt at afprøve bru-
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4. Fremgangsmåde og metode 
Målet med nærværende projekt er at opbygge et varslingssystem til afløbs-
systemer og renseanlæg, der udnytter potentialet i vejrradarteknologi til at 
forbedre drift og kvalitet af spildevandssystemet.  
 
Systemet består af følgende to hovedelementer: 
• prognoseværktøj til regn ved brug af radar 
• afstrømningsmodel til fremskrivning af den prognosticerede regn 
 
Forudsætningen for en ubemandet realtidsstyring af f.eks. renseanlæg er at 
systemet er enkelt, hurtigt og robust. Måling af nedbør med vejrradar gene-
rerer store mængder af data. Udfordringen er at omsætte disse komplekse 
og varierende regnmønstre til information som kan bruges til styring. 
 
Regnprognosen baserer sig på nedbørsmålinger foretaget med en lokal 
vejrradar af LAWR- typen (Local Area Weather Radar) for Odense, Hvidov-
re, Egedals og Aalborgs vedkomne. Radarerne er placeret i nærheden af 
de aktuelle oplande. For Tønder, Slagelse og Århus vedkomne anvendes 
DMI’s radarer på hhv. Rømø, Stevns og i Virring. Radarmålingen danner 
baggrund for en prognose for regnens udbredelse og intensitet op til 1-2 ti-
mer frem i tiden. Prognosen skal være i stand til at tage hensyn til de for-
skellige vejrtyper som er typiske i Danmark. På baggrund af vejrradar må-










































































































































































































































Figur 4.1.a.   
Illustration af den samlede prognose horisont bestående af prognose af reg-
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Prognosticering af tilløbet til et punkt i afløbssystemet som for eksempel et 
bassin eller renseanlæg kræver en omsætning af nedbør til afstrømning, 
hvor der tages højde for arealfordeling, forsinkelser, overløb, spjæld og 
pumper i afløbssystemet. Afstrømningsprocessen beskrives gennem en 
afstrømningsmodel der på en enkel og robust måde beregner regnvands-
afstrømningen fra overflader og ledningsnet til renseanlægget. Ved denne 
fremgangsmåde opnås en håndtering af effekterne af den stedlige varie-
rende nedbør uden brug af detaljeret hydrodynamisk modellering.  Forde-
lene ved denne fremgangsmåde er en robust og hurtig metode, som er 
velegnet til realtidsstyring. Modellerne opstilles på grundlag af oplandsbe-
skrivelse og ledningsnet, og kalibreres løbende mod målinger i afløbssy-
stemet. Modellen modtager kontinuerligt et nedbørsinput fra ovennævnte 
nedbørsprognose og opdaterer dermed tilløbsprognosen til renseanlægget 
eller tilsvarende punkt i afløbssystemet.  
 
I afløbssystemet kan en prognose af tilløbet til forskellige punkter i afløbs-
systemet for eksempel benyttes aktivt til at styre tømning fra bassiner. Of-
te, som for eksempel i Odense, er der endda mulighed for at fordele ud-
pumpning og afstrømning mellem forskellige renseanlæg. Prognoserne for 
flow til forskellige punkter i afløbssystemet giver mulighed for optimeret 
forberedelse af bassiner til kommende afstrømning og en optimal belast-
ning af afløbssystemets renseanlæg.  
 
Ud fra tilløbsprognosen får det pågældende styresystem på renseanlægget 
information om forventet variation i den fremtidige hydrauliske belastning 
under regnhændelsen. Disse informationer anvendes aktivt i form af en on-
line styring på renseanlægget som er specifikt designet til håndtering af 
regnhændelser. En særlig problemstilling er hvornår regnstyringen skal ak-
tiveres og afsluttes. Ved at have en prognose på tilstrømningen er det mu-
ligt at udnytte rensekapaciteten fuldt ud under hele hændelsen og dermed 
reducere miljøpåvirkningen af recipienten. Ligeledes mindskes slamflugt 
fra efterklaringstanken, som er specielt problematiske under ekstreme og 
uvarslede regnhændelser. Slamflugt kan foruden en akut miljøpåvirkning 
også resultere i reduceret udløbskvalitet fra renseanlægget i en periode ef-
ter hændelsen. 
 
For renseanlæg som i dag ikke anvender regnstyring er det potentielt mu-
ligt at forøge den hydrauliske kapacitet med 40 % i gennemsnit. Det anslås 
at den foreslåede aktive styring med prognosticerede vejrradardata kan 
forøge denne kapacitet med yderlige 10-15 %. Dette kan reducere behovet 
for anlægsudvidelser på renseanlægget eller etableringer af forsinkelses-
bassiner i oplandet. Gevinsten på styring af afløbssystemer er noget svæ-












Nedenfor ses en skematisk illustration af dataflowet fra radarerne til prog-
nosen i spildevandssystemet. Flowet består af følgende trin:  
1. Hos AAU indhentes radardata hvert 5. minut via ftp enten direkte el-
ler indirekte fra hver af de lokale vejrradarer. Data gemmes i et ar-
kiv.  
2. Hos AAU indhentes regnmålerdata hvert eller hvert andet minut via 
ftp eller ved direkte kontakt med regnmålerene 
3. Radardata bliver hos AAU løbende kalibreret i forhold til online 
regnmålere ved brug af den dynamiske kalibreringsprocedure. 
4. Hos AAU benyttes de seneste radardata til hvert 5. minut at bereg-
ne en prognose for regnintensiteten.  
5. Hos AAU omregnes prognosen til middelintensiteter for de enkelte 
deloplande i hvert casestudie og disse prognoser overføres via in-
ternettet til server i Krüger, Søborg, hvert 5. minut.  
6. Overførsel af data, prognose, mv. overvåges og eventuelle proble-
mer logges. 
7. På serveren i Krüger fortages en simulering af afstrømningen ved 
brug af de prognosticerede regnserier for regn over de enkelte de-
loplande. Dette sker hvert andet minut idet denne server er baseret 
på en videreudvikling af STAR2 teknologien der opererer med 2 mi-
nutters tidsskridt. 
8. Udvalgte måle- og driftsdata fra spildevandssystemernes SRO sy-
stem sendes ligeledes kontinuert til serveren i Krüger, Søborg.  
9. Der er etableret en webside til løbende visning af både målt og 
prognosticeret radarnedbør for hver casestudie. Adressen er: 
http://www.vejrradar.dk/VBSS/VBSS.html 
10. Der er ligeledes etableret en åben web side til løbende visning af 
radar baseret prognose af flow/niveau i afløbssystemet eller ved til-












Skematisk illustration af dataflow fra radar til prognose i spildevandssystem. 
Se beskrivelse i teksten. 
 
4.2 Radarteknologi 
Oprindelse af vejrradar 
Nedbør måles traditionelt med vippekar-regnmålere. Disse er en internatio-
nal standard for nedbørsregistrering. Den ingeniørmæssige praksis i af-
løbsteknikken er derfor i stort omfang blevet baseret på denne type regn-
måler og en tilhørende antagelse om at disse er repræsentative for et stør-
re areal. Vejrradar blev som meteorologisk måleinstrument anvendt i slut-
ningen af 40’erne. Opdagelsen under anden verdenskrig var at nedbør for-
hindrede radaren i at se skibe og fly. Dette forhold blev senere brugt til at 
studere hvordan regn dæmper radarsignalet gennem atmosfæren. Det var 
derfor ikke langt til at bruge denne teknologi til at studere hvor meget ned-
bør der er i atmosfæren og dermed også hvor meget det regnede. Siden 
1980’erne er vejrradar blevet standard inden for de meteorologiske tjene-
ster. De sidste 10 år er anvendelse af vejrradar inden for afløbsteknikken 
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Teknikken bag vejrradar 
Skønt der i dag findes mange forskellige typer af vejrradar er de grundlig-
gende principper stadig de samme. Radaren udsender gennem en ret-
ningsspecifik antenne en meget kortvarig puls af elektromagnetisk stråling, 
figur 4.2.a. Når pulsen rammer regndråber vil noget af strålingen blive re-
flekteret tilbage mod radaren. Ved at måle hvor lang tid der går fra at pul-
sen er afsendt til at ekkoet kommer tilbage kan man beregne afstanden ud 
til regnskyen. Da antennes retning også registreres er det dermed mulig at 
bestemme den præcise position hvor det regner. Når styrken af ekkoet og-
så måles kan man estimere hvor mange dråber der er inden for målevolu-
menet. Da radar antennen har begrænset vinkelåbning vil det volumen der 
måles over blive større des længere væk det er fra radaren. Derfor betyder 
antennens vinkelåbning meget for hvor fin en opløsning der kan måles i.  
 
 
Figur 4.2.a   
Princip ved måling af nedbør med radar, (figur modificeret fra Encyclopedia 
Britannica, 1994). 
 
I dette projekt anvendes en kombination af X-bånd og C-bånds radarer. C-
bånd bruges typisk af det større meteorologiske radarer (som f.eks. DMI), 
mens X-bånd er blevet populært til de mindre og billigere lokale radarer. X-
bånd kan måle med høj geografisk opløsning, men er udsat for kraftig 
dæmpning gennem regnen. C-bånd er kun påvirket at regn i mindre grad – 
til gengæld er den geografiske opløsning mindre. Under alle omstændighe-
der skal begge typer af radar justeres i mod kendt nedbør, f.eks. målt af 
vippekars regnmålere. Der er også forskel i måleperioden mellem de to ty-
per af radarer. C-bånds radaren anvendt i dette projekt tager et øjebliksbil-












Der indgår otte radarer i dette projekt. Deres indbyrdes placering, maksima-
le rækkevidde og rækkevidde for kvantitativ måling af nedbør er vist på fi-
gur 4.2.b og 4.2.c. De lokale radarer, figur 4.2.b er angivet med grønt og 
cirklens radius visere deres maksimale rækkevidde på 60 km, samt en rød 
cirkel (15 km) som angiver det område hvor der kvantitativt kan måles ned-
bør. Udenfor det røde område kan der stadig måles nedbør men prædiktio-
nen af intensitetsniveauerne er noget usikker. Der også opstillet lokale ra-
darer i Århus og Egedal, men disse har ikke været operationelle i projektets 
anden fase. DMI’s radarer, figur 4.2.c, har en rækkevidde på 240 km og 
kan måle kvantitativt ud til ca. 100 km.  
 
 
Figur 4.2.b  
Placering, maksimal rækkevidde (grønt område) og rækkevidde for kvantita-











Figur 4.2.c  
Placering, maksimal rækkevidde (grønt område) og rækkevidde for kvantita-
tiv måling af nedbør (rødt område) for C-bånds radarer ejet af DMI. 
 
Det er af betydning for radarforudsigelsernes kvalitet hvor langt væk fra ra-
darmålingerne kan antages at være præcise. Hvis regnen f.eks. bevæger 
sig med 10 m/s, vil de 15 km rækkevidde have passeret radaren på 25 mi-
nutter. For forudsigelser længere frem end 25 minutter er data således ba-
seret på mindre nøjagtige målinger. De to systemer opererer med forskellig 
stedlig opløsning. De lokale radarer opererer med en opløsning på 500 x 
500 meter.  Mens DMI’s radar opererer med en opløsning på 2000 x 2000 
meter. Ud over forskellen i opløsning, er antennedesignet også væsentlig 
forskellig, figur 4.2.d. DMI’s radar benytter sig af en parabol med en sym-
metrisk stråle på 1o åbning. De lokale radarer benytter sig af en asymme-
trisk antenne hvor den horisontale åbningsvinkel er 1o, mens den vertikale 
åbningsvinkel er +/- 10o. Det betyder for de lokale radarer at den øverste 
del af strålen bryder ud af skydækket relativt tæt på radaren. For konvekti-
ve regnskyer (tordenbyger) med en skyhøjde op til 10 km er dette uden be-
tydning. Men for lavthængende stratiforme regnskyer kan det betyde at 
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Figur 4.2.d  
Eksempel på C-båndsradar (Sindal) med parabol antenne og X-båndsradar (Aalborg) med slotted array 
antenne. 
 
Det er for figur 4.2.e klart at i perioder med lavthængende skyer der giver 
en fin regn, kan det være vanskeligt at måle med stor præcision, mens pe-




Figur 4.2.e  
Eksempel på vejrsituation, hvor skyhøjden er lav og tæt på jorden (stratiform) og en vejrsituation hvor 
sky højden er høj og bygepræget (konvektiv). 
 
Dette præger naturligt den kvalitet der er mulig at forvente for prognosemo-
dellen i perioder med lavthængende stratiform regn. Det er en problemstil-
ling, der kræver yderlig forskning og udvikling for at løse. På den mere po-
sitive side er det sjældent de lavt hængende regnsystemer der giver anled-
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4.2.1 Kalibrering af radar 
 For at radarens reflektivitet kan omsættes til regnintensitet skal den kalibre-
res imod et antal regnmålere placeret inden for radarens rækkevidde. De 
lokale X-bånds radarer og DMI’s radarer kalibreres på forskellige måder, 
hvorfor kalibreringen beskrives i to forskellige afsnit. Disse typer kalibrering 
kaldes i dette projekt bliver for statisk kalibrering, dvs. en kalibrering som 
ikke ændres i tiden. Den bygger derfor på flere måneders data og anven-
delsen af kalibreringen giver resultater som, når man ser på en længere pe-
riode, passer godt. Problemet ved at anvende en statisk kalibrering er at 
denne ikke, som det ligger i navnet, ændres som funktion af nedbørstypen 
eller udbredelsen af nedbøren. Det betyder at radaren nogle gange over-
estimerer nedbørsintensiteterne og andre gange underestimerer, selvom 
den i middel observerer det sammen som regnmålerne. For at håndtere 
dette problem er den dynamiske kalibrering implementeret. Denne bygger 
på de regnintensiteter der er prædikteret ved brug af den statiske kalibre-
ring kontinuert justeres i forhold til et antal online regnmålere placeret tæt 
på det opland der modelleres i projektet. Således kan regnintensiteterne 
estimeres mere korrekt end hvis den statiske kalibrering udelukkende hav-
de været anvendt. Dette betyder ikke, at der skal være registreret regn i on-
line regnmålerne, for at radaren kan prædiktere regnintensiteter, i dette til-
fælde anvendes den statiske kalibrering, men når der er registreringer i on-
line regnmålerene initieres den dynamiske kalibreringsprocedure.  
 
4.2.2 Statisk kalibrering af X-bånds radar 
 I X-bånds-radarerne omsættes radarens reflektivitet til en 8 bit-værdi, dvs. 
et såkaldt radarcount mellem 0 og 255. Det er denne værdi der igennem 
kalibreringen skal omsættes til en regnintensitet. Dette gøres ved at ud-
trække data fra den pixel á 500 x 500 m som svarer til placeringen af en 
regnmåler og herefter plotte akkumulerede radarcounts pr. hændelse mod 
akkumulerede mm pr hændelse i den pågældende regnmåler. Herefter 
gennemføres en lineær regression for at finde den bedste rette linie gen-






















d = 3.12e-004 c
R2 = 0.72











 Figur 4.2.2a. Eksempel på lineær regression mellem regndybde observeret i 
regnmåler og radarcounts. Aalborg vejrradar og regnmåler 20456, Frejlev 
Syd. Stiplede linier angiver 95 % konfidensintervallet for den bedste rette li-
nie.  
  
 X-bånds-radaren har en forholdsvis stor åbningsvinkel på 10 grader – hvil-
ket vil sige at det volumen af atmosfæren som skannes bliver større og 
større som funktion af afstanden fra radarens origo. Det betyder, at signalet 
tilsvarende skal forstærkes mere og mere for at få det samme output fra 
radaren. Dette er den såkaldte afstandskorrektion. Denne afstandskorrekti-
on gennemføres normalt i radarens hardware, men da indstillingen af de tre 
X-bånds radarer i dette projekt er forskellig, er det valgt at gennemføre af-
standskorrektionen som en del af post-processering af data, og dermed 
som en del af kalibreringen. I praksis gennemføres afstandskorrektionen 
ved at plotte hældningerne fra de lineære regressioner som funktion af 
regnmålerens afstand til radaren. Herefter approksimeres en eksponential-
funktion punkterne, jf. eksemplet i figur 4.2.2.b 
 
 Omregningen fra radarcounts til regnintensitet kan derfor beskrives ved føl-
gende udtryk (Thorndahl og Rasmussen, 2009a + 2009b): 
 
  ii,j  =  c1 · exp(c2 · r)  · ci,j 
  
  eller 
 
  ii,j =  βstat(r) · ci,j 
 
 Hvor i er regningensiteten, c1 og c2 er fittede konstanter, r er afstanden fra 
radaren, c er radar-count- værdien , βstat er den statiske kalibreringsfaktor 




















































 β = 2.44e-004⋅exp(0.121⋅r)
 
 Figur 4.2.2b: Eksempel på afstandskorrektion af radardata, Aalborg vejrradar 
 
 Som det fremgår af eksemplet i figur 4.2.2b anvendes afstandskorrektionen 
ikke i hele radarens rækkevidde, men kun inden for det område hvor ned-
børen kan bestemmes kvantitativt. I eksemplet er denne værdi sat til 25 
km.  
 
4.2.3 Statisk kalibrering af C-bånds radar 
 Modsat X-bånds-radarerne er outputtet fra C-bånds radarene ikke radar-
counts, men reflektivitet (Z), dette betyder at kan anvende den såkaldte 
Marshall-Palmer kalibreringsmetode til at fastsætte regnintensiteter på 
baggrund af radarens reflektivitet (Rinehart 2004):  
 
  Z = A · RB 
 
 hvor Z er reflektiviteten, R er regnintensiteten og A og B er de såkaldte 
Marshall-Palmer konstanter. Under danske forhold har det vist sig at vær-
dierne A = 200 og B = 1.6 giver fornuftige resultater (Overgaard, 2004, Ri-
nehart 2004). Anvendes denne kalibreringsmetode kan der laves et plot 
som vist på figur 5.2.3a, hvor regndybden pr hændelse, observeret i en 
regnmåler, plottes mod den tilsvarende regndybde observeret i radaren i 
den radarpixel á 2 x 2 km, hvor regnmåleren er placeret. Dette gøres for al-
le regnmålere, der er placeret inden for den kvantitative rækkevidde af ra-
daren (100 km), således at hældningerne på regressionslinierne kan plottes 
som funktion af afstanden fra regnmålere til radar, som vist i eksemplet på 
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middelværdien af hældningskoefficienterne giver 1 – dvs. at radar og 
regnmålere i gennemsnit giver den samme regndybde. 
 
 













dg = 1.12 dr
R2 = 0.80


















 Figur 4.2.3a. Eksempel på lineær regression mellem regndybde observeret i 
regnmåler og regndybde beregnet ud fra radarens reflektivitet vha. Marshall-
Palmers konstanter. Virring-radaren. Stiplede linier angiver 95 % konfidensin-
tervallet for den bedste rette linie.  
 
 

























Kalibreret Marshall-Palmer: A = 480, B = 1.8
Standard Marshall-Palmer: A = 200, B = 1.6
 
 Figur 4.2.3b: Eksempel på bestemmelse af Marshall-Palmer konstanter. Vir-
ring radar. 
 
4.2.4 Dynamisk kalibrering af radar 
 Den dynamiske kalibrering foretages på samme måde for både X- og C-
bånds radarer. Kalibreringsfaktoren bestemmes ved at beregne forholdet 
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pr. tidsskridt og den gennemsnitlige regnintensitet i de tilsvarende radarpi-






















Hvor βdyn(t) er den dynamiske kalibreringsfaktor, G er antallet af regnmåle-
re, ig
 er regnintensiteten i regnmåler g, ir er regnintensiteten i den radarpixel 
som den aktuelle regnmåler er placeret i - bestemt med den statiske kali-
brering. Er der ingen input i online-regnmålerene er βdyn=1. Således kan in-
tensiteterne i hele radarens udbredelsesområde bestemmes ved for X-
bånds radarernes vedkomne: 
 
  ii,j = βstat(r) ·  βdyn(t) · ci,j 
 
  og for C-bånds radarene: 
 
  ii,j = (Zi,j/A)
(1/B) ·  βdyn(t)  
 
 I løbet af projektet er der eksperimenteret lidt med en tidslig midling af den 
dynamiske kalibrerings faktor, idet der blev observeret nogle urealistiske 
korrektioner som følge af en dynamisk kalibrering baseret på hvert tids-
skridt (5 min for X-bånd og 10 min for C-bånd). Den ideelle tidslige midling 
blev fundet til at være over 4 tidsskridt. I afsnit 5.4.2 er der beskrevet et ek-
sempel hvor den dynamiske kalibrering gennemføres både med og uden 
tidslig midling. 
 




Første fase af nærværende projekt er gennemført med to forskellige prog-
nosemodeller for nedbøren (Thorndahl et al, 2009). Begge modeller bygger 
på et ekstrapoleringsprincip. Populært sagt betyder det at man følger hvor 
regnen er på vej hen og derefter antager at regnen vil følge samme rute i 
den nærmeste fremtid (dvs. de næste 1-2 timer). Den første model Global 
Vector (GV) er anvendt i startfasen af første fase - primært for at opsætte 
og teste hele data-infrastrukturen, dvs. import af data fra de enkelte rada-
rer, lagring af data, processering af data og eksport af data til afstrøm-
ningsmodellen hos Krüger. Efter denne infrastruktur faldt på plads, blev den 
anden metode CO-TREC implementeret online: Her i anden fase af projek-










Global Vector (GV) 
I denne model bestemmes en global vektor (se figur 5.2.5.b) ud fra den 
maksimale korrelation mellem to på hinanden følgende radarbilleder. Korre-
lationen γ(x,y) bestemmes ud fra følgende formel, hvor O(x,y) angiver en 
observeret radarpixel. Index 1 og 2 angiver to på hinanden følgende radar-
billeder (Van Horne 2003): 
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hvor n og m er forskydningen af et antal pixels og stegen O’erne over indi-
kerer middelværdier 
 
Det seneste radarbillede kan når den globale vektor er fundet ekstrapole-
res lineært (linear forward advection) et antal tidsskridt ud i fremtiden. Mo-
dellen er derfor udelukkende en parallelforskydning af det oprindelige ra-
darbillede.  
 
GV-modellen er ikke anset for særlig pålidelig, da den ikke tager højde for 
forskellige strømningshastigheder og rotationer i nedbørsfeltet. Desuden er 
modellen meget påvirkelig overfor støj i billederne (clutter), da disse vil på-
virke den maksimale korrelation mellem to radarbilleder. Hvilket i nogle til-
fælde fører til at den globale vektor ikke kan bestemmes eller at denne får 
en urealistisk størrelse eller retning. For i nogen grad at reducere denne 
usikkerhed er der indført en tærskelværdi, således at de laveste værdier 
frasorteres inden korrelationsberegningen. 
 
CO-TREC 
CO-TREC-modellen (Continuous-TREC, Mechlenburg 2000; Li et al 1995) 
er baseret på den såkaldte TREC-model, Tracking of Radar Echoes with 
Correlation, Rinehart og Garvey (1978) og Li et al. (1995). Den baserer sig 
også på korrelationen mellem radarbilleder, men i modsætning til GV-
modellen deles radarbilledet op i mindre områder og korrelationen findes 
for hvert delområde radarbillederne imellem. Det er hermed muligt at finde 
et vektorfelt for nedbørens bevægelse, når ovenstående formel anvendes 
på mindre områder. 
 
Inden det lokale vektorfelt findes foretages en udglatning (glidende gen-
nemsnit) af radarbillederne, således det værste støj midles ud. Liu (2008) 
har for X-bånds-radardata eksperimenteret med flere forskellige typer ud-
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den boksstørrelse hvori udglatningen foretages. Som det kan ses i eksem-
plet på figur 4.2.5.c kan de lokale TREC-vektorer, på trods af udglatningen, 
være behæftet med en del støj, dels på grund af eventuel støj mellem ra-
darbillederne, og dels da der i periferien af radarbilledernes udbredelse 
kan være observeret nedbør i et billede, men måske ikke i det næste. Der-
for implementeres CO-TREC-modellen (figur 4.2.5.d), som ensretter de lo-
kale vektorer ved at minimere følgende funktion (Li et al 1995): 
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Hvor u0(x,y) og v0(x,y) er de bestemte TREC-hastigheder i begge retninger 
og u(x,y) og v(x,y) er CO-TREC-hastighederne. Desuden sikres kontinuitet 

















Liu (2008) har ligeledes analyseret en lang række nedbørshændelser og 
fundet et optimalt parametersæt for dette ensretningsinterval. Ud fra det 
fundne CO-TREC-vektorfelt ekstrapoleres radarbillederne ved hjælp af en 
såkaldt linear backward advection metode, som fungerer ved at første tids-
skridt i prognosen genereres ved at ekstrapolere det seneste radarbillede 
med CO-TREC-vektorfeltet. Andet tidsskrift ekstrapolerer så det generere-
de billede med vektorfeltet, og sådan fortsættes prognosen i et specificeret 
antal tidsskridt.  
 
 
Figur 4.2.5.a Eksempel på radarbillede 
 










Figur 4.2.5.c Eksempel på TREC-vektorer 
 
Figur 4.2.5.e Eksempel på CO-TREC-vektorer 
 
Der er i de to prognosemodeller ikke implementeret udvikling/henfald af 
nedbøren, hvilket vil sige at nedbørsfeltet kun flyttes advektivt i prognosen, 
men intensiteterne ændres ikke. Dette kan være et problem i konvektive 
nedbørshændelser hvor nedbøren udvikles og henfalder hurtigt.  
 
Evalueringsmål  
I prognoser for nedbør baseret på radardata er det vigtigt af have nogle re-
præsentative mål for hvor godt prognosen præsterer i forhold til observati-
oner. Der findes en helt række af forskellige typer af sammenhængsmål 
anvendt indenfor meteorologien og radarteknologien, og i dette projekt er 
der valgt tre mål som repræsenterer tre forskellige situationer. Det er både 
interessant at vide hvor god sammenhængen mellem observationer og 
prognosemodel er overordnet for hele radarens udbredelsesområde, men 
også i forhold til de maksimale værdier.    
 
CSI (Critical Success Index) 
Dette indeks beskriver hvor god prognosemodellen er til at prædikere regn 
i de enkelte radarpixels ud fra nedenstående skema (Van Horne 2003): 
 
  Prognose 
 Regn Ja Nej 
Ja Hit (H) Miss (M) 
Observation 
Nej False Alarm (FA) Null (N) 
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En perfekt prognose vil resultere i en CSI-værdi på 1 og er der ingen 
sammenhæng mellem prognose og observationer er CSI lig med 0. Dette 
indeks undersøger ikke om de enkelte prædikterede intensiteter svarer det 
de observerede, men udelukkende om der har været prædikteret regn eller 
ej. Dvs. at dette evalueringsmål anvendes til at kvantificere om prognosen 
har prædikteret regn de rigtige steder. 
 
Korrelationskoefficienten (R2) 
Som evalueringsmål for de prognosticerede (P) og observerede (O) reg-
nintensiteter anvendes den todimensionale korrelationskoefficient R2:  
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Modsat CSI siger R2 noget om hvor godt de enkelte regnintensiteter korre-
lerer når man ser på hele radarens udbredelsesområde. En perfekt prog-
nose vil resultere i en R2-værdi på 1 og er der ingen sammenhæng mellem 
prognose og observationer er R2 lig med 0. 
 
Den maksimale korrelationskoefficient (cmax) 
Modsat CSI og R2 som angiver værdier for sammenhængen mellem ob-
servationer og prognose for hele den prognosticerede flade, beskriver den 
maksimale korrelationskoefficient (cmax) den største korrelation mellem 
prognose og observationer i et punkt, nemlig der hvor korrelationen er 
størst: 
( ) ( )
















































cmax = max(γ) 
 
Faktisk er det samme funktion som anvendes til at finde den globale vek-
tor. Som i de to andre mål svarer en værdi på 1 til den bedste korrelation 
og 0 til ingen korrelation.  
 
Maskering 
Når evalueringsmålene beregnes er det vigtigt, at man kun sammenligner 
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sempel forestille sig, at der i de observerede data vil være nyt nedbør 
kommet ind i radarbilledet, som af gode grunde ikke er at finde i progno-
sen. Derfor er der implementeret en maske, som afgrænser det område, 
hvori de tre evalueringsmål beregnes. Denne maske flyttes advektivt i 







Figur 4.2.5.f.  
Tv. oprindelig maske (rød) som afgrænser radarens udbredelse. Th. maske 




Prognosemodellerne er opbygget i WaterAspects®, et fleksibelt kompo-
nentbaseret modelleringsværktøj med mulighed for at foretage prognose-
beregninger i realtid og med indbygget optimeringsrutine til kalibrering over-
for måledata. Brugeren af programmet har i høj grad selv mulighed for at 
vælge kompleksitet og detaljeringsgraden af den opbyggede model. Ek-











Figur 4.3.a  
Visning af WaterAspects bruger grænsefladen der er benyttet til opbygning og kalibrering af afstrøm-
ningsmodellerne for hver case studie. 
 
Fremgangsmåden ved opbygning af modellerne er illustreret i figuren ne-
denfor. Med udgangspunkt i afløbssystemets hovedstruktur opstilles en 
forenklet model for afløbssystemet. Sammenhørende dataserier for regn 
og flow i afløbssystemet benyttes derefter til kalibrering og evaluering af 
modellen. Ved evalueringen vurderes om det om modellen beskriver af-
strømningsprocessen tilstrækkeligt og såfremt der forsat er systematiske 
afvigelser udvides eller ændres modelstrukturen så den bedre beskrive 
disse variationer. Formålet med denne iterative databaserede fremgangs-
måde er at få en model der giver en god beskrivelse af sammenhængen 
mellem nedbør og afstrømning med få tilstandsvariable og få parametre. 
Dette muliggør på sigt en etablering af en løbende opdatering i forhold til 
måleværdier, en løbende kalibrering og gennemregning af et stort antal 




















Figur 5.3.b  
Illustration af den databaserede fremgangsmåde ved opbygning af modellen. 
 
Til kalibrering af afstrømningsmodellen er brugt data fra en nærliggende 
regnmåler.  
 
Modellerne i dette projekt er opbygget af WaterAspects® komponenter til 
beskrivelse af hhv. et oplandareal, lineare reservoirer og bassiner. Water-
Aspects®s fleksible funktionsbaseret variable definition er benyttet til be-
skrivelse at styringer, stuvninger og niveau-volumen forhold i afløbssyste-
merne.  
 
Flere oplysninger om modelleringsværktøjet WaterAspects® henvises til 
hjemmesiden www.WaterAspects.org samt til artiklen Grum et al. (2006). 
De generelle principper for model opbygning minder i store træk om den 
metode der er beskrevet i artiklen Grum et al. (2005). 
 
4.4 Auto-kalibrering 
Til hvert tidsskridt kalibreres afstrømningsmodellen med data fra de sene-
ste timer. Dette kaldes her auto-kalibrering idet kalibreringen gennemføres 
automatisk uden nogen form for manuelt indgreb eller validering inden pa-
rametrene anvendes i modellen til prognosticering. 
 
Formålet med auto-kalibreringen er at tage højde for ændringer i afstrøm-
ningssystemets karakteristika. Dette være sig ændringer i middel tørvejrs-




Under auto-kalibreringen estimeres modelparametrene ved en klassisk ik-
ke-linear optimeringsopsætning. En søgerutine benyttes til at minimere et 
optimeringskriterium. Søgerutinen ændrer parametrene efter en foruddefi-
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og en efterfølgende evaluering af optimeringskriteriet. Søgerutinen stopper 
enten når ændringerne ikke længere fører til forbedring af optimeringskrite-
riet eller når tiden er opbrug og der skal fortages en ny forudsigelse.  
 
Optimeringskriteriet har størst indflydelse på det endelige valgte parame-
tersæt mens optimeringsrutinen for det meste kun påvirker hvor mange 
modelsimuleringer, der er nødvendige for at finde frem til løsningen. Opti-
meringskriteriet og optimeringsrutinen er beskrevet i de følgende afsnit. 
 
Optimeringskriteriet 
Optimeringskriteriet, der benyttes her, er et statistisk mål for hvor godt mo-
dellen passer til målingerne. Dette er udtrykt som sandsynligheden for at 
de målte værdier er en realisation af den benyttede model med det valgte 
parametersæt. For at undgå at parametrene vandrer helt skævt når det 
benyttede datasæt (måling) ikke indeholder information om den pågæl-
dende del af modellen, ganges der yderligere med a priori sandsynligheder 
for hver parameter.  
 
Søgerutinen arbejder på logaritmen til den samlede sandsynlighed, LL, 
som kan beskrives ved den nedenstående ligning. Ligningen er illustreret 
grafisk i figur 4.4.a. 
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( )ayLL  er optimeringskriteriet givet parametersættet     
n er antal tidsskridt med målinger af flow i modelsimuleringsperioden 
m er antal parametre i optimeringen 
y og y med hat er hhv. målt og modelleret flow til tiden t 
σe er den forventede spredning på afvigelserne mellem målt og model 
ai er den aktuelle værdi på den i ’te parameter 































(givet den historiske kalibrering)
 
Figur 4.2.a  
Illustration af optimeringskriteriets sammensætning. 
 
Optimeringsrutinen 
Til hvert tidsskridt benyttes en Quasi-Newton søgerutine til at finde det pa-
rametresæt, der maksimerer det ovenfor beskrevne optimeringskriterium.  
 
Newtons metode forudsætter, at funktionen kan lokalt tilnærmes som kva-
dratisk i regionen omkring optimum. For at finde dette stationære punkt 
bruges det første og andet afledte. I Quasi-Newton algoritmen reduceres 
antal nødvendige modelsimuleringer ved at den anden afledte af optime-
ringskriteriet med hensyn til parametrene tilnærmes gennem en analyse af 
ændringer i de første afledte. Til denne approksimation benyttes her den 
meget udbredte BFGS metode. En uddybende beskrivelse at Quasi-
Newton søgerutinen kan findes på wikipedia.org 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Quasi-Newton_method). 
 
Andre metoder blev afprøvet under opbygningen af auto-kalibreringen. 
Disse inkluderer Nelder-Mead metoden bedre kendt som Downhill Simplex 
(se http://en.wikipedia.org/wiki/Nelder-Mead_method) og Dynamically Di-
mensioned Search (DDS), som er en evolutionsbaseret optimeringsalgo-
ritme præsenteret af Tolson & Shoemaker. 
 
Quasi-Newton metoden blev valgt i det den generelt førte til forholdsvis ro-
bust optimering med forholdsvis få model simuleringer (typisk mellem 50 
og 500). For mere komplekse problemstillinger hvor flowresponsen domi-
neres af tærskelparametre, eller hvor det af anden grund ikke er rimeligt at 
antage linearitet omkring optimum, kan det forventes, at DDS metoden vil 
være bedre egnet. Dette vil dog kræve væsentligt mere beregningskraft el-
ler en ændret strategi, hvor der er meget længere tid mellem auto-
kalibrering af modellerne. 
 
















I figur 4.4.b og 4.4.c er illustreret hvordan auto-kalibreringen justerer mo-
dellen ind for derved at give en bedre flowforudsigelse end modellen kali-
breret alene på de off-line data, der blev benyttet ved modelopbygningen.  
 
I det første eksempel (Figur 4.4.b) ses, at det målte tørvejrsflow er noget 
lavere end tørvejrsflowet i modellen. Dette kan for eksempel skyldes, at 
modellen oprindeligt blev opbygget i en vinterperiode med megen indsiv-
ning og højt basisflow. Uden auto-kalibrering ville modellen føre til en 
overestimering af den top, der sker kl. 02:00. Med auto-kalibrering, der er 
blevet kørt i perioden til venstre for den grønne streg, ses umiddelbart 
hvordan dette fører til en bedre modelbaseret forudsigelse af maksimalflo-
wet. 
 
I det andet eksempel (Figur 4.4.c) ses det, at den samlede afstrømnings-
mængde i modelberegningen (og derfor også i forudsigelsen) er noget 
mindre end det målte. Dette kan skyldes, at det effektive areal har ændret 
sig siden modellen blev lavet, at regnens historik gør at der kommer et di-
rekte bidrag fra ikke befæstede områder eller at den regnmåler, der blev 
benyttet under modelopbygningen var dårligt placeret i forhold til oplandet. 
I den nederste figur er auto-kalibreringen igen blevet kørt på perioden til 
venstre for den grønne streg, hvilket igen fører til en bedre forudsigelse at 














 OPTIMIZED        
 
Figur 4.4.b  
En illustration af hvordan auto-kalibrering i perioden op til en hændelse (til venstre for den grønne 
streg) forbedrer forudsigelsen (til højre). Tiden ses ud af x-aksen, flow på y-aksen med farvelægning blå 













     
 
Med auto-kalibrering: 
 OPTIMIZED        
    
Figur 4.4.c  
En illustration af hvordan auto-kalibrering under en hændelse (til venstre for den grønne streg) forbed-
rer forudsigelsen (til højre). Tiden ses ud af x-aksen, flow på y-aksen med farvelægning blå = målt og 












Implementering og indkøring 
Ved implementeringen er det valgt at normalisere modelparametrene, så 
der auto-kalibreres på koefficienter til de egentlige parametre. Dette øger 
gennemskueligheden af auto-kalibreringens indflydelse, idet alle koefficien-
ter som udgangspunkt forventes at have værdien 1.  
 
Ved indkøringen i real tid blev det klart, at en optimering af alle tre para-
metre til hvert tidsskridt gav uønskede resultater omkring starten af en 
regnhændelse. Dette kunne opstå, hvis den målte afstrømning begyndte at 
stige svagt lidt tidligere i virkeligheden end i modellen (eller omvendt). Au-
to-kalibreringen ville så forsøge at kompensere for dette ved at skrue på 
tørvejrskoefficienten, hvilket kunne resultere i en mindre god forudsigelse. 
Dette blev løst blandt andet ved at tørvejrskoefficienten kun blev estimeret, 
når der ikke havde været regn i optimeringsperioden og ved ikke at benytte 
de sidste minutters data i optimeringskriteriet. På samme vis blev det be-
sluttet kun at estimere koefficienter for afstrømningsareal og afstrømnings-
hastighed, når der var faldet en vis mængde regn. Dette gav en mere stabil 
auto-kalibrering, der umiddelbart fungerer i praksis, og derved giver en 
bedre forudsigelse. 
 
Ved implementering af auto-kalibrering af afstrømningsmodellerne skal 
man være opmærksom på, at der naturligvis er en direkte kobling mellem 
den dynamiske justering af radardata ud fra regnmålere og auto-kalibrering 
af arealkoefficienten i afstrømningsmodellen. Auto-kalibreringen vil i nogen 
grad forsøge at kompensere for en eventuelt mindre god justering af rada-
rens nedbørsestimat. Man kunne foranlediges til at tro, at det i forhold til 
afstrømningsmodellen overhovedet ikke er nødvendigt at justere radarda-
ta. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Justering at radarbilledet sker blandt 
andet for at kompensere for ændringer i dråbestørrelsesfordelingen, der of-
te har en noget hurtigere dynamik end afstrømningsprocessen. Endvidere 
er auto-kalibrering af arealkoefficienten generelt på bagkant af en hændel-
se, idet der i sagens natur skal være sket noget afstrømning inden der er 
basis for en justering af afstrømningskoefficienten. Dette betyder, at der er 
behov for en dynamisk justering af både radardata og afstrømningsarealet 
for at sikre en god forudsigelse. 
 
4.5 Kvalitetssikring af afstrømningsprognoser 
Der er opstillet kvalitetsberegninger, der løbende undersøger, hvorvidt de 
udregnede forudsigelser i prognosepunkterne for fremtidigt flow eller ni-
veau er troværdige eller ej. En såkaldt vagthund. 
 
Vagthunden beregnes ud fra oplysninger om radar, SRO og afstrøm-
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er 0 er de udregnede forudsigelser brugbare, mens en vagthundværdi på 1 
angiver ikke-brugbare forudsigelser. 
 
For hver modelopsætning evalueres kun ét radarsignal og ét signal pr. 
SRO-system, da det er tilstrækkeligt for at vurdere dataforbindelsen. 
 
Radar 
For de indkommende radarsignaler findes 3 forskellige situationer, hvoraf 
de 2 angiver fejl.  
 
• Fejl. Der modtages ikke radardata fra AAU. 
• Fejl. Der modtages radardata fra AAU, men et fejlsignal. I denne situa-
tion kan radardata ikke anvendes. 
• God. Der modtages radardata, som ikke er fejlsignalet. 
 
Radardata modtages ikke med en tidsopløsning på 2 minutter. Da vagt-




For indkommende SRO-signaler findes 2 forskellige situationer. 
 
• Fejl. Der modtages ikke data. 
• God. Der modtages data. 
 
For de fleste SRO-systemer modtages signaler med en tidsopløsning på 2 
minutter. Dermed vil vagthunden med det samme angive ikke-brugbare 
forudsigelser, hvis forbindelsen til et SRO-system skulle mangle. 
 




Fra afstrømningsmodellen bidrager 4 parametre, der alle er relateret til au-
toopdateringen.  
 
De tre af parametrene relaterer sig til de koefficienter, der ændres i auto-
opdateringen: 
 
• Koefficient for areal 
• Koefficient for afstrømningstid 
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For hver af de tre koefficienter gælder det, at de skal være indenfor en an-
givet tolerance. Vagthunden kan eksempelvis melde fra, hvis arealkoeffici-
enten afviger mere end 50 % fra kalibreringsresultatet.  
 




Nedenstående figur 4.5.a viser eksempel på, at vagthunden skifter når blot 
én af ovenstående parametre bidrager negativt til vagthunden. 
 
Frem til kl. 07:08 angiver vagthunden med værdien 1, at der er ikke-
brugbare forudsigelser. Fra kl. 07:10 skifter vagthunden til 0.  
 
Fejlen har frem til kl. 07:10 været, at afstrømningsmodellen ikke har auto-
opdateret (figurens 4. del, parameteren kaldet ”Function Calls” er 0). Både 
radardata og SRO er blevet modtaget i hele perioden (figurens 2. og 3. 
del). 
 
Da autoopdateringen ikke har været aktiv, har de 3 autoopdateringskoeffi-
cienter i nederste del af figuren ikke ændret sig. Kl. 07:10 starter autoopda-
teringen igen. At autoopdateringen er aktiv kan også ses på koefficienten 
for tørvejrsflow (kaldet ”DwfK”), da den igen bliver dynamisk. De regnvejrs-
relaterede koefficienter for afstrømningstid (kaldet ”Res.RateK”) og areal 
(kaldet ”ArealK”) ændres dog fortsat ikke, da der ikke sker regnafstrømning 
i modellen i den pågældende periode.  
 
På tilsvarende vis ville vagthunden have haft værdien 1, hvis der havde 












Eksempel på beregning af vagthund. Øverst vagthund, derefter bidrag fra radarregn og SRO. De to ne-
derste viser parametre fra autoopdateringen. 
 
4.6 Brugergrænseflade - vejrradarprognose 
Vejrradardata sendes både direkte til Krüger for anvendelse i Water 
Aspects og til en præsentationshjemmeside 
(http://www.vejrradar.dk/VBSS/VBSS.html). Siden er indrettet på den måde 
at man altid kan vælge og se data på et udvalgt opland, figur 4.6.a. Formå-
let med hjemmesiden er at præsentere resultaterne fra alle vejrradarprog-
noserne ét sted. Kortene er implementeret i Google Maps for at have online 
opdatering af kort eller luftfoto. Betingelsen for at anvende Google Maps er 










Figur 4.6.a  
Hovedside for vejrradarprognose http://www.vejrradar.dk/VBSS/VBSS.html 
 
Når man vælger en case at se nærmere på (f.eks. Hvidovre) bliver man di-
rigeret over på en ny side, figur 4.6.b. På denne hjemmeside er der et 
oversigtbillede af kommunen samt link direkte til forsyningsvirksomhedens 
prognoseside. Ved at trykke på linket, bliver man automatisk ledt videre til 










Figur 4.6.b  
Side for Hvidovre kloakforsyning 
 
I tabel 4.6.a ses direkte links til hver kommunes side. 
 





Århus (Virring)* http://www.aalborgvejrradar.dk/virring/ 
Slagelse (Stevns)* http://www.aalborgvejrradar.dk/slagelse/ 
Tønder (Rømø)* http://www.aalborgvejrradar.dk/toender/ 
* Disse hjemmesider er beskyttet med brugernavn og adgangskode på grund af ophavsret på DMI’s data. Bru-










Det er muligt at skifte mellem satellitkort, alm. kort og hybridkort. Der kan 
med slideren i siden af billedet zoomes ind og ud. Man kan også med mu-
sen bevæge billedet rundt. 
 
Det er muligt at se en animation af den sidste times nedbørsmåling efter-
fulgt af én times prognose af nedbøren for de lokale radarer og to timer for 
DMI radaren. 
 
Figur 4.6.c  
Side for prognose baseret på Odense vejrradar. 
 
Som det kan ses af figur 4.6.d opgøres radarens prognosekvalitet (ved klik 
på prognosevalidering og vektorfelt)  på baggrund af, hvor god radar har 
været gennem den sidste 1 time  til at forudse regnens udvikling. Desuden 










 Figur 4.6.d Eksempel på Prognosevalidering Rømø-radar 24. maj 2010 
 
  
 Figur 4.6.e Vektorfelt for den aktuelle prognose- her vist for Virring radaren 
den 24. maj 2010 
 
 
 Ved at Klikke på Arkiv kommer man ind på en hjemmeside (Figur 4.6.f) 
hvor det er muligt at se historiske radardata fra den periode man har lyst til. 
Der kan vælges dato og tidspunkt, hvor mange timers animation af radar 
data der skal vises samt hastigheden af animationen. Desuden kan man 
manuelt bladre frem og tilbage i radararkivet ved at benytte pilene. 
  
 Klikker man på Overvågning kommer siden vist i figur 4.6.g frem. Her er det 
muligt at se om datakommunikationen og prognose fungerer korrekt. er vi-
ses et rødt kryds vist en del af systemet ikke virker. Desuden er det muligt 
at se en log over nedbrud, dvs. perioder hvor der af en eller anden grund 
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Ved at klikke på menuerne Regnmåler (kort) og Regnmåler, fås siden som 
er vist på hhv. figur 4.6.h  Her kan man se online data for de regnmålere 
som AAU har direkte kommunikation med. Det er ikke muligt at se de 
regnmålere som går igennem kommunernes SRO-anlæg. Det er muligt at 
se regnintensiteterne for dags dato (figur 4.4.i) og en figur med dagsnedbør 
på månedsbasis (figur 4.6.j) 
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 Figur 4.6.g. Eksempel på overvågning af radar og prognose 
 
Figur 4.6.h Side for onlineregnmålere. Ved at klikke på symbolerne ses en kurve for regnintensiteten 












 Figur 4.6.i. Eksempel på online-plot af regninsitet i regnmåler 25 (Odense) 
 
  
 Figur 4.6.j. Eksempel på dagsnedbør i maj 2010, regnmåler Skærbæk. 
  
4.7 Brugergrænseflade – afstrømningsprognose live 
Den webbaserede brugergrænseflade, der viser de estimerede radarinten-
siteter over oplandene, samt de udvalgte målte og modellerede parametre 
i de respektive afløbssystemer, ses på http://regnradar.star2.dk. Neden-
stående figur viser velkomstsiden, der viser et kort med en markør for hvert 
af de involverede forsyningsselskaber/byer. Ved at klikke på en markør bli-
ver man ført til en side med en oversigt over parametre for den valgte by. 
Til højre på velkomstsiden ses en oversigt over hvilke realtidsdata der er til 
rådighed (venstre række), og hvilke modelberegninger (højre række), der 
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tidsskridt ikke er opdaterede data. På nedenstående figur 4.7.a ses såle-
des, at alle radarer er koblet på systemet og modelberegningerne kører, 





Velkomstsiden til afløbsprognose siden. 
 
Figur 4.7.b viser hvad man ser på siden for en specifik by. Siden viser tre 
eller flere grafer, der hver især viser parameterværdier fra 4 timer tilbage i 
tiden, til én til to timer frem i tiden. Den grå skraverede del af hver figur vi-
ser prognosticerede værdier.  
 
Den øverste graf på siden for en by, viser altid den parameter der er ho-
vedfokus for modellen. Når SRO data er til rådighed bliver de plottet i sam-
me figur som de tilsvarende modellerede parametre. Den eller de efterføl-
gende grafer viser radardataene, mens afstrømningsprognoser og eventu-
elle sekundære parametre fra modellen afbildes på de sidste grafer.  
 
 
Under dette faneblad 
ses hvilke realtidsdata, 
der er til rådighed. 
Ved at klikke på en af de 
markerede byer, ledes 











Figur 4.7.b  
Siden for en specifik by. 
 
4.8 Brugergrænseflade – afstrømningsprognose historisk 
Som beskrevet ovenfor, kan de aktuelle afstrømningsprognoser ses live for 
de involverede forsyningsselskaber/byer. For allerede overståede regn-
hændelser og afstrømningsprognoser henvises i stedet til fanen ”Rappor-
ter”, afsnittet ”Bilagsrapporter”. Her kan historiske afstrømingsprognoser 
sammenlignes med hvad der blev målt.   
 
I forbindelse med afrapportering af, hvordan forudsigelserne passede i for-
hold til målingerne i prognosepunkterne, er det disse rapporter for histori-
ske afstrømningsprognoser, der anvendes. 
 
I en sådan rapport vises to slags figurer. Øverst radardata, der viser hvor 
meget regn, der reelt faldt over oplandene. Prognoserne for radardata 
fremgår dermed ikke. Se figur 4.8.a. 
 
I nederste del af figuren vises de reelle målinger fra SRO. Først sammen 
med de korte afstrømningsprognoser, som er forudsagt henholdsvis 30 og 
60 min forud i tiden. Tilsvarende vises de lange afstrømningsprognoser for 
90 og 120 min forudsigelse.  
Angiver hvilke 
realtidsdata der er 
til rådighed. 
De grå områder 
angiver forecasts. 
Pilene bruges til at 
bladre frem og tilbage 
i tiden.  
Når flere figurer låses 
flytter de sig samtidig 
når der bladres i 
tiden. 
Zoom ud. 
Der zoomes ind ved at 
trække musen hen over det 
ønskede område.  
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Eksempelvis vil måling i prognosepunktet kl. 10 vises kl. 10 sammen med 





Rapport for historisk regnhændelse. 
 
 
Nedbør fra radar. 
Ikke prognose, 
men det regn der 
reelt faldt. 
Måling fra SRO.  
Desuden de korte 30 og 
60 min forudsigelser. 
Måling fra SRO.  
Desuden de lange 90 og 
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5. Syv cases 
I følgende afsnit præsenteres prognoser, kalibrering, resultater, vurderinger 
mv. for hver af de syv anvendte cases, hhv. Aalborg, Egedal, Hvidovre, 
Odense, Slagelse, Tønder og Århus. 
5.1 Aalborg 
Renseanlæggets kapacitet under regn har afgørende betydning for hvor of-
te og hvor meget urenset spildevand der aflastes under regn. Rensean-
lægget Aalborg Vest (RAV) har derfor implementeret ATS regnstyring der 
søger at maksimere den hydrauliske kapacitet af den biologiske rensning. 
Der kræves en 1 til 2 timer for fuld omstilling fra tørvejrsdrift til ATS regn-
vejrsdrift med maksimal kapacitet. Renseanlægget når derfor ikke altid at 
slå over i regndrift inden de store afstrømningsmængder når ned til anlæg-
get. På denne måde vil den radarbaserede varsling kunne muliggøre et tid-
ligere omslag til regndrift og derved minimere aflastning af urenset spilde-
vand.  
 
Som en naturlig følge af ovenstående har Aalborg Kommune Kloakforsy-
ningen i dette projekt valgt at få opstillet prognosesystemet for tilløbet til 
RAV, som er angivet på figur 5.1.a. 
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5.1.1 Radaropsætning og resultater 
Aalborg-radaren er placeret i St. Restrup ca. 10 km vest for Aalborg C, hvil-
ket er en perfekt placering i forhold til at måle nedbør kvantitativt i det me-
ste af Aalborg Kommune og især Aalborg C.  
 
 
Figur 5.1.1.a Aalborg-radaren 
 
Tabel 5.1.1.a Specifikationer for Aalborg-radaren 
Frekvens  9,4 GHz 
Bølgelængde  3,2 cm  
Udgangseffekt  25 kW 
Rækkevidde 60 km 
Stedsopløsning 500 x 500 m 
Tidsopløsning 5 min (midlet) 
Horisontal strålebredde 0.950 
Vertikal strålebredde ±100 
Ejer Aalborg Kommune og Aalborg Universitet 
Driftsansvarlig Aalborg Universitet 
Producent DHI 
Fabrikat Furuno 1525 mrk 3 
Placering St. Restrup (Aalborg) 
Koordinat UTM Zone 32 (E 547546, N 6318589)  
Datakommunikation Direkte kommunikation med radar 
Drifttid i projektet 19. maj 2009 – 1. juni 2010* 
Nedetid  7.3 % 
* Radaren har også været i drift i første fase af nærværende projekt, 











Figur 5.1.1.b: Blåt område: 0- 15 km fra radaren, rødt område: 15-30 km fra radaren, grønt 
område 30- 60 km fra radaren. Sorte punkter: SVK regnmålere anvendt til statisk kalibrering, 
røde punkter on-line regnmålere anvendt til dynamisk og statisk kalibrering. 
 
Den statiske kalibrering af Aalborg-radaren er baseret på perioden 7. juli 
2008 - 5. maj 2010. På Figur 5.1.1.c ses lineære sammenhænge mellem 
de 9 regnmålere i Aalborg kommune og radaren og på Figur 5.1.1.d ses 
disse lineære sammenhænge som funktion af afstanden fra radaren. I Ta-
bel 5.1.1.b vises en opsummering af målt nedbør i hhv. radar og regnmåle-
re i kalibreringsperiodenperioden. Nogle data er frasorteret – enten pga. 
nedbrud af regnmålere eller radar, eller pga. krævet magnetron-skift på ra-
daren. De akkumulerede nedbørsmængder er derfor ikke at sammenligne 



























































































































































































































Figur 5.1.1.c Lineære regression på forholdet mellem mellem regnmålere og radar 
 
 










































 β = 2.44e-004⋅exp(0.121⋅r)
 
Figur5.1.1.d: Afstandskorrektion og transformation fra ”radarcounts” til regnintensiteter for Aalborg-radaren. De 


























Sulsted Stokbrovej Pumpest. 20211 21.2 782.0 919.4 
Vodskov 20212 18.0 876.8 899.9 
Gistrup 20298 13.3 868.6 771.0 
Aalborg Østerport Pumpest. 20304 11.1 963.5 697.1 
Aalborg Renseanlæg Vest  20307 6.9 759.4 659.1 
Nørresundby Søvangen Pumpest. 20309 9.9 943.1 719.4 
Frejlev Syd Lannerparken 20456 2.0 735.5 685.6 
Frejlev Nord Verdisvej 20458 2.3 859.5 870.5 
Svenstrup J.   20461 4.7 942.3 796.3 
Middel   868.6 779.8 
 
 Den statiske kalibrering af Aalborg radaren vurderes til at være forholdsvis 
nøjagtig pga. af et stort datagrundlag – dette ses også af smalle konfidens-
bånd (stiplede linier) på figurerne. 
 
 
5.1.2 Dynamisk kalibrering og hændelseseksempler 
Aalborg radaren kalibreres dynamisk ved hjælp af tre on-line regnmålere 
som er præcenteret på figur 5.1.2.a og i tabel 5.1.2.a. 
 
Tabel 5.1.2.a On-line regnmålere anvendt til dynamisk kalibrering 
  AAU målernr. SVK måler nr. Kommunikation 
Nørresundby Søvangen Pumpest. 300 20309 SRO via Krüger 
Aalborg Renseanlæg Vest 301* 20307 SRO via Krüger 
AAU, Sohngaardsholmsvej 26  Direkte AAU 
*Denne måler har i en stor del af projektperioden ikke været tilgængelig on-line pga. 
kommunikationsproblemer med SRO 
 
Der er valgt at vise tre forskellige eksempler på den dynamiske kalibrering. 
Den første er baseret på en hændelse den 15. maj 2010. 
 
Det ses tydeligt af figurerne at den dynamiske kalibrerings-metode forsøger 
at opjustere regnintensiteterne, således at radarens intensitetsniveau ligger 
tættere på det der er målt i regnmålerne, dette betyder dog at den akkumu-
lerede nedbør i hændelse overestimeres en smule i den dynamsike kalibre-
ring i forhold til den statiske.  
 
På figur 5.1.2.b ses et eksempel på regnprognosen den pågældende dag, 
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Radar, stat. kali., 12.1 mm
Radar, dyn. kali., 24.5 mm
Regnmåler nr. 26, 16.9 mm
 
 























Radar, stat. kali., 13.5 mm
Radar, dyn. kali., 28.3 mm
Regnmåler nr. 20309, 20.6 mm
 






















Radar, stat. kali., 12.5 mm
Radar, dyn. kali., 27.9 mm
Regnmåler nr. 20307, 0.0 mm
 
Figur5.1.2.a. Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering af Aalborg radaren den 15. maj 2010 (Regnmåler 20307 



































Figur 5.1.2.c Validering af regnprognose 15. maj 2010 kl. 22.05 
 
Prognosen for Aalborg by ser fornuftig ud indtil 30 min. prognosen. Herefter 
divergerer prognosen noget fra det målte, hvilket skyldes at regnen ”dør ud” 
langt fra radarens origo. 
 
Nedenstående præsenteres to lidt ekstreme eksempler på den dynamiske 
kalibrering. Aalborg radaren fik den 3. december 2009 skiftet magnetron, 
da signalet radar efterhånden var blevet meget lavt. Eftersom den samme 
statiske kalibrering er brugt gennemprojektet betyder det lave signal at reg-
nintensiteterne underestimeres væsentligt, jf. de blå kurver på figur 5.1.2.d. 
Anvendes den dynamiske kalibrering ses det at denne sørger for at tilpasse 
intensiteterne til et mere realistisk niveau ud fra den nedbør der er registre-
ret i de tre regnmålere. 
 
Det er desuden velkendt at efter et magnetronskift at magnetronen skal 
”brændes af” i en til to uger før at man kan få bruge bare signaler fra rada-
ren. På figur 5.1.2.e i er vist en regnhændelse én uge efter magnetronskif-
tet og det ses tydeligt ved anvendelse af den statiske kalibrering at regnin-
tensiteterne overestimeres pga. af det forstærkede signal fra radaren. I det-
te tilfælde virker den dynamsike kalibrering vha. de tre regnmålere modsat, 
dvs. at intensiteten nedjusteres til et mere realistisk niveau, samt en mere 
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Radar, stat. kali., 0.8 mm
Radar, dyn. kali., 10.8 mm
Regnmåler nr. 20307, 0.0 mm
 
 























Radar, stat. kali., 1.7 mm
Radar, dyn. kali., 28.9 mm
Regnmåler nr. 20309, 16.8 mm
 






















Radar, stat. kali., 1.0 mm
Radar, dyn. kali., 14.0 mm
Regnmåler nr. 26, 25.5 mm
 
Figur 5.1.2.d Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering af Aalborg radaren den 18. nov. 2009, umiddelbart før 
































Radar, stat. kali., 13.0 mm
Radar, dyn. kali., 8.4 mm
Regnmåler nr. 20307, 0.0 mm
 





















Radar, stat. kali., 13.8 mm
Radar, dyn. kali., 8.5 mm
Regnmåler nr. 20309, 6.4 mm
 






















Radar, stat. kali., 13.3 mm
Radar, dyn. kali., 8.6 mm
Regnmåler nr. 26, 9.7 mm
 
Figur 5.1.2.e Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering af Aalborg radaren den 10. dec. 2009, umiddelbart efter 












På figur 5.1.3.a vises en validering af regnprognosen i perioden 19. maj 
2009 – 1. maj 2010 ud fra de parametre der er beskrevet i 4.2.5. 
 
Figurene viser at det er muligt at lave en kvantitativ forudsigelse af nedbø-
ren ca. 20- 30 min. frem. Mellem 20-30 og 60 min. kan der kunne progno-


























































Figur 5.1.3.a Validering af regnprognosen baseret på regnvejrs data i perioden  19. maj 2009 – 1. maj 2010. De fuld-
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5.1.4 Opbygning af afstrømningsmodel og resultater 
For Aalborg er opbygget en model for tilstrømningen til Aalborg Rensean-
læg Vest (RAV). Oplandet er delt op i fire dele, hvoraf de tre er velafgræn-
sede kompakte områder med bymæssig bebyggelse, mens det fjerde op-
land, Aalborg Vest, inkluderer små spredte byområder i en afstand af op til 
10 km fra den indre by, se figur 5.1.4.a. Reelt sker der også afstrømning til 
oplandet Aalborg Vest fra en del af den syd for beliggende Rebild Kommu-
ne, men dette er udeladt i projektet.  
 






0 1 2 3 4 5 km
 
  
Figur 5.1.4.a  












Figur 5.1.4.b  
Oversigt over WaterAspects modellen for Aalborg. 
 
Kalibrering 
Kalibreringen af modellen er udført ud fra historiske flowmålinger fra indlø-
bet til Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) samt ud fra pumpedata for de tre 
pumpestationer PST Søvangen i Nørre Sundby, PST Østerport i Aalborg 
Østby og PST Vestre Havnepromenade (VHP) i Aalborg midtby. 
 
Kalibreringen er udført ud fra data for september måned 2007. Resultatet 











Figur 5.1.4.c  
Målt og modelleret indløb til Aalborg Renseanlæg Vest. Den blå linje er de målte data. 
 
 
Systemet i brug 
 
26. april 2010 
Radaren viser, at der har været en regnhændelse den 26. marts 2010i 
Aalborg. Forud for at regnen ramte oplandet, er regnafstrømningen blevet 
prognosticeret med 30, 60, 90 og 120 min varsel. 
 
I forhold til det målte er både de lange og korte afstrømningsprognoser go-
de. Både hvad angår tidspunkt for peak, afstrømningens varighed og for 











Figur 5.1.4.d  
STAR brugerfladen fra 26. april 2010 i Aalborg. 
 
28. – 29. maj 2010 
Radaren viser, at der har været tre regnhændelser den 28. – 29. maj 2010i 
Aalborg. Forud for at regnen ramte oplandet, er regnafstrømningen blevet 
prognosticeret med 30, 60, 90 og 120 min varsel. 
 
De tre regnhændelser er blevet forudsagt forskelligt i forhold til hvad det 
målte flow reelt blev. Se figur 5.1.4.e. Den første regnhændelse overesti-
meres i både de korte og lange afstrømningsprognoser, da regnafstrøm-
ningen ikke ses nævneværdigt på det målte flow.  
 
Den efterfølgende regn, der er noget kraftigere, forudsiges til gengæld godt 
af især de korte 30 og 60 min afstrømningprognoser. Både hvad angår 
tidspunkt for øget regnafstrømning og peakværdi. De lange afstrømnings-
prognoser forudsiger tidsmæssigt afstrømningen for sent, men rammer i 
øvrigt peakværdi og varighed udmærket. 
 
Den tredje regnhændelse forudsiges udmærket hvad angår peak, men reg-
nafstrømningen viste sig reelt at ske noget hurtigere end i modellen. 
 












STAR brugerfladen fra 28. maj 2010 i Aalborg. 
 
5.1.5 Vurdering og perspektiver  
Aalborg radaren og regnprognosen fra denne har fungeret godt og stabilt i 
projektperioden, og radar og prognose giver meget stabile resultater. I for-
hold til den dynamiske kalibrering har der været nogle problemer med 
kommunikationen med én af online-regnmålerne, hvorfor denne ikke har 
været anvendt í en del af projektet. Desuden har den dynamiske kalibrering 
været kompliceret af at der er benyttet to forskellige systemer til online 
regnmålerdata. Det ene system er koblet på Aalborg kommunes SRO-
anlæg og det anden koblet direkte til AAU. Førstnævnte leverer data hvert 
andet minut og sidstnævnte hvert minut. Dette har kompliceret synkronise-
ringen med radaren som leverer data hvert 5. minut. 
 
I dag opstartes regnstyring på RAV ud fra signalet fra en enkelt nedbørs-
måler på anlægget, men denne måling selvsagt ikke er repræsentativ for 
nedbøren over hele det store opland som der er til anlægget. Dog skal det 
siges at tidligere undersøgelse har vist at denne regnmåler er særligt godt 
placeret, idet den faktisk ved hele 75% af nedbørshændelserne kan levere 
et varsel på gennemsnitlig 90 minutter. I projektperioden har det været mu-
ligt at sammenligne den radarbaserede prognose med den nedbørsmåler-
baserede. Her har det vist sig ved flere hændelser at den radarbaserede 
prognose kan give et varsel på cirka 120 minutter mod nedbørsmålernes 
90 minutter ved samme hændelse. Dette bekræfter at Aalborg-radaren med 






 Side:  68/184 
 
 
nogle tilfælde være muligt at forbedre varslet til ATS ved brug af radar, og 
effekten af dette vil være en mere effektiv ATS styring og reduceret aflast-











Egedal Forsyning besluttede sig for i 2008/2009 at indkøbe en vejrradar. 
Formålet med dette var i første omgang at få en bedre registrering af ned-
børen, og måske på sigt at inddrage radaren i styring. Prognosepunktet 
blev valgt til tilløbet ved Ølstykke Renseanlæg, som er et potentielt sted for 
implementering af vejrradarbaseret styring. Egedal har således selv en X-
bånd radar fra DHI, men den var ikke sat op ved dette projekts opstart og 
er ikke blevet helt operationsdygtig i løbet af projektperioden. Da Egedal 
ligger tæt på Hvidovre, har Hvidovre Forsyning A/S tilbudt, at Egedal kan 
anvende data fra deres X-bånds radar. 
 
Hvidovres X-bånds radar er placeret ca. 25 km. sydøst for det område, der 
anvendes i modellen for Egedal. 
 
Prognosepunktet, som er anvendt i dette projekt, er tilløbet til Ølstykke 
Renseanlæg, hvilket er angivet på figur 5.2.a. 
 
 
Figur 5.2.a.  
De røde nåle angiver placeringen af renseanlægget i Ølstykke og pumpesta-
tionen ved Rørsangervej (baggrundskort fra Google Earth). 
 
5.2.1 Radaropsætning og resultater  
I nærværende projekt er Hvidovre-radaren anvendt til forudsigelse af ned-
børen i Ølstykke. Opsætning, kalibrering og prognose samt validering er 
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Der er i projektet ikke foretaget en dynamisk kalibrering af Hvidovre-
radaren i forholdt til lokale on-line regnmålere i Egedal kommune. For at 
vurdere Hvidovre-radarens anvendelse i Egedal er der i stedet sammenlig-
net med SVK-måleren placeret i Frederikssund nr. 30131. Sammenlignin-
gen ses på figur 5.2.1.a for hændelsen beskrevet i afsnit 5.3.2, den 12. maj 
2010 og tilsvarende for hændelsen den 13.11 2009. på figur 5.2.1.b. 
 






















Radar, stat. kali., 7.8 mm
Radar, dyn. kali., 7.6 mm
Regnmåler nr. 30131, 19.4 mm
 
Figur 5.2.1.a Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering af Hvidovre-

























Radar, stat. kali., 3.9 mm
Radar, dyn. kali., 4.0 mm
Regnmåler nr. 30131, 9.7 mm
 
Figur 5.2.1.b Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering af Hvidovre-








 Side:  71/184 
 
 
 Det er i begge eksempler tydeligt at Hvidovre-radaren underestimerer både 
intensiteter og akkumuleret nedbør i Frederikssund, hvilket skyldes en af-
stand på 30,5 km fra Hvidovre-radaren, og som det blev konkluderet i afsnit 
5.3 kan Hvidovre-radaren kun anvendes til en fornuftig kvantitativ estime-
ring af nedbørsmængderne ud til ca. 20 km. Frederikssund-regnmåleren 
ligger dog lidt længere fra radaren end Ølstykke (25 km), hvilket gør sam-
menligningen lidt værre end reelt. 
 
Konklusionen på anvendelsen af Hvidovre-radaren i Egedal Kommune er at 
radaren er placeret for langt væk til at kunne give fornuftige resultater. I 
stedet kunne havde være anvendt DMI’s C-bånds radar på Stevns eller 
Egedal Kommunes egen X-bånd radar, men denne er ved projektets af-
slutning endnu ikke klar til brug. 
 
5.2.2 Opbygning af afstrømningsmodel og resultater 
Modellen er opbygget så den simulerer tilstrømningen til renseanlægget fra 
Ølstykke og omegn.  
 
Oplandet er samlet som to deloplande i modellen, se figur 5.2.2.a. En del 
af oplandet afstrømmer direkte til Ølstykke Renseanlæg, mens en del af-
strømmer til pumpestationen på Rørsangervej, og derfra pumpes til rense-
anlægget.  
 
En oversigt over WaterAspects modellen ses i figur 5.2.2.b. Som kalibre-
ring er anvendt historiske data for tilløbet til renseanlægget, hvorfor model-












De to oplande for Egedal. Blåt afstrømmer til PST Rørsangervej, grønt direkte til Ølstykke renseanlæg. 














Modellen er kalibreret ud fra historiske måledata for tilløb til renseanlæg-
get, for november måned 2008. Figur 5.2.2.c viser den målte og modelle-




Målt og modelleret indløb til renseanlægget. Den blå linje repræsenterer det målte. 
 
Systemet i brug 
  
12. maj 2010j 
Radaren viser, at der har været en regnhændelse den 12. maj 2010 i Ege-
dal. Forud for at regnen ramte oplandet, er regnafstrømningen blevet 
prognosticeret med 30, 60, 90 og 120 min varsel. 
 
I forhold til det målte har både de lange og korte afstrømningsprognoser 
forudsagt tidspunktet for regnafstrømning godt. Grunden til de varierende 
flow under regnafstrømningen skyldes modelopbygningen af pumpestatio-
nen på Rørsangervej. 
 
For peakværdi overestimerer modellen lidt, men regnagfstrømningens va-












STAR brugerfladen fra 12. maj 2010 i Egedal. 
 
30. marts 2010 
Radaren viser, at der har været en regnhændelser den 30. marts 2010 i 
Egedal. Forud for at regnen ramte oplandet, er regnafstrømningen blevet 
prognosticeret med 30, 60, 90 og 120 min varsel. Se figur 5.2.2.e. 
 
Der har været en fejl i form af kraftig overestimering på radaren, hvilket 
forplanter sig videre i gennem modellen. Derfor bliver peakværdierne så 
høje i afstrømningsprognoserne. Tidspunkter og den tidsmæssige periode 
for regnafstrømning kan dog godt evalueres. 
 
De to lange afstrømningsprognoser på 90 og 120 min forudsiger en reg-
nafstrømning, men både tidspunkt og den tidsmæssige periode for reg-
nafstrømning passer dårligt.  
 
Af de korte afstrømningsprognoser er det kun 30 min forudsigelsen, der 
tidsmæssigt stemmer godt overens med regnafstrømningen; både hvad 
angår tidspunktet for øget tilløb til renseanlægget og for regnafstrømnin-
gens varighed. 60 min forudsigelsen er ikke vist, da den svarer til de dårli-












STAR brugerfladen fra 30. marts i Egedal. For at gøre det lettere at se forløbet af 30 min forudsigelsen, 
er parameteren for 60 min forudsigelsen ikke vist. 
 
5.2.3 Vurdering og perspektiver 
 
I forhold til at forudsige regnafstrømning i Egedal, er placeringen af radaren 
(i Hvidovre) ikke optimal. De fleste regnhændelser kommer fra vestlig ret-
ning, og da radaren er placeret ca. 25 km sydøst for Egedal, er det meget 
usikre radarbilleder, der anvendes til afstrømningsprognoserne. Dette 
fremgår af regnhændelsen den 30. marts, hvor de lange prognoser ikke er 
brugbare, fordi de tager udgangspunkt i usikre radarbilleder. Kun den korte 
30 min forudsigelse er acceptabel. 
 
Derimod forudsiges regnhændelsen den 12. maj 2010 godt for både de kor-
te og lange afstrømningsprognoser. Dette viser, at det er muligt at progno-
sticere op til 120 min frem i tiden. Grunden til, at regnhændelsen den 12. 
maj forudsiges så godt, også for de lange prognoser, er, at regnen kom fra 
sydøstlig retning, som er optimal i forhold til den anvendte radar. 
 
I løbet af kort tid vil den indkøbte radar være implementeret hos Egedal 
Forsyning. Ud fra positive erfaringer, som er opnået på andre oplande med 
X-båndsradarer, forventes det at idriftsætningen af den nye radar vil kunne 
forbedre afstrømningsprognoserne for Ølstykke oplandet betragteligt. Selve 
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VBSS projektet, men inputtet med nedbørsprognose har simpelthen ikke 











Det valgte prognosepunkt i Hvidovres afløbssystem er tilløbet til Muslinge-
vej pumpestation, hvorfra der under kraftigt regn aflastes til Kalveboderne. 
Det forventes at en prognose af tilstrømningen til dette punkt i afløbssyste-
met vil give mulighed for bedre at udnytte den volumen der ligger i pumpe-
sumpen og de tilstødende ledninger ved en hensyntagen til forholdene 
nedstrøms for pumpestationen. I dag pumpes det tilstrømmende vand hur-
tigst muligt videre i systemet. Et bedre kendskab til, hvor meget tilstrømning 
der egentligt vil komme til pumpesumpen i den nære fremtid, vil give mulig-
hed for at tilbageholde vand der ellers vil aflaste i de nedstrøms byggevær-
ker. Området fremgår af figur 5.3.a. 
 
 
Figur 5.3.a  
Den røde nål angiver placeringen af Muslingevejs pumpestation. 
 
5.3.1 Radar opsætning og resultater 
Radaren i Hvidovre er placeret tæt på det modellerede opland og er derfor 
ideelt placeret. Hvidovre-radaren har desuden den fordel at være placeret i 
et område hvor der er rigtige mange regnmålere fra spildevandskomiteens 
regnmålersystem. I nærværende projekt er 36 af spildevandskomiteens 











Figur 5.3.1.a Vejrradaren i Hvidovre placeret på et tag med clutterfence rundt om ra-
daren (DHI 2008) 
 
Tabel 5.3.1.a Specifikationer for Hvidovre-radaren 
Frekvens   9,4 GHz 
Bølgelængde  3,2 cm 
Udgangseffekt  25 kW 
Rækkevidde 60 km (15 km kvantitativt) 
Stedsopløsning 500 x 500 m 
Tidsopløsning 5 min (midlet) 
Horisontal strålebredde 0,950 
Vertikal strålebredde ±100 
Ejer Hvidovre Forsyning  
Driftsansvarlig DHI 
Producent DHI 
Fabrikat Furuno FAR 2127 
Placering Avedøre Havnevej 37, 2650 Hvidovre 
Koordinat UTM Zone 33 (E 339985, N 6170506)  
Datakommunikation FTP til AAU-server 
Drifttid i projektet 19. maj 2009 – 1. juni 2010*  
Nedetid 18.0% 
* Radaren har også været i drift i første fase af nærværende pro-










Figur 5.3.1.b Blåt område: 0- 15 km fra radaren, rødt område: 15-30 km fra radaren, grønt område 30- 60 km fra 
radaren. Sorte punkter: SVK regnmålere anvendt til statisk kalibrering, røde punkter on-line regnmålere anvendt 
til dynamisk kalibrering. 
 
 Den statiske kalibrering af Hvidovre-radaren er baseret på perioden 8. sep-
tember 2008 – 5. maj 2010. På figur 5.3.1.c til figur 5.3.1.e præsenteres de 
lineære regressioner mellem radarcounts og regndybder fra de enkelte 
regnmålere opgjort på hændelsesniveau. På figur 5.3.1.f er den ekspotenti-
elle afstandskorrektion afbilledet for det tilfælde hvor alle 36 regnmålere 
anvendes til den eksponentielle approksimation. Tilsvarende er der på figur 
5.3.1.g kun anvendt de punkter hvor den lineære regression mellem radar 
og regnmåler har en korrelationskoefficient (R2) større end 0.5. Her ses ty-
deligt, at der ikke er nogen punkter ud over 25 km som svarer til kriteriet, og 
det kan derfor konkluderes, at radaren ikke kan anvendes til kvantitativ be-
stemmelse af nedbør, med pålidelige resultater ud over 25 km. Dette 
stemmer også overens med DHI’s anbefalinger for denne type af X-bånds 
radarer.  En opsummering af den statiske kalibrering er præsenteret i tabel 
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km bliver de akkumulerede regnmængder estimeret med radaren under-




























































































































































































































































































Figur 5.3.1.c Lineær regression mellem radar og regnmålere på hændelsesniveau 
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 5.3.1.e Lineær regression mellem radar og regnmålere på hændelsesniveau 
 
 










































 β = 1.73e-004⋅exp(0.090⋅r)
 























































 β = 1.63e-004⋅exp(0.100⋅r)
 
Figur 5.3.1.g Afstandskorrektion og kalibreringskonstanten β ud til 25 km 
 
 Den statiske kalibrering for Hvidovre-radaren vurderes til at være forholds-
vis sikker og entydig hvilket skyldes et efterhånden stort datagrundlag samt 
et stort antal regnmålere placeret jævnt fordelt inden for 25 km fra radaren.  
 
Som det tydeligt fremgår på figur 5.3.1.c – Figur 5.3.1.e er der en betydelig 
spredning omkring regressionslinierne når man sammenligner radar og 
regnmålere. Dette skyldes, at man sammenligner en regnmåler med et 
overfladeareal på ca. 200 cm2 med en radar-pixel på 500x500 m  og den 
naturlige usikkerhed der ligger i dette vil give en hvis spredning på radar 
regnmåler forholdet. Desuden antages det at hældningen på regressionsli-
nierne er konstant for alle typer af regn (konvektivt, stratiformt, mv.). Dette 
er ikke nødvendigvis ikke tilfældet, men det er ikke praktisk muligt at ændre 
kalibrerings konstanter alt efter typen af nedbør. For at håndtere problemet 












Tabel 5.3.1.b Opsummering af statisk kalibrering og anvendte SVK-regnmålere 
Regnmåler 
SVK må-











Roskilde Renseanlæg 30411 25 361.8 282.4 
Hillerød Centralrenseanlæg 30168 34.6 318.6 194.3 
Mosede Renseanlæg 30451 14.2 428.2 494.1 
Ishøj Varmeværk 30395 8.4 294.6 294.3 
Høje Tåstrup 30388 12.4 321.8 265.7 
Albertslund Materielgård 30386 7.4 343.2 263.7 
Måløv Renseanlæg 30316 14.8 381.6 319 
Stavnsholt Renseanlæg 30242 18.3 334 348.4 
Sjælsø Renseanlæg 30184 23.2 160.2 156.4 
Furesø PARK 30191 17.1 360.2 435.5 
Vedbæk Renseanlæg 30201 22.9 388.6 362.9 
Stades Krog Overløbsbassin 30218 14 485.8 556.8 
Ermelundsværket 30237 14.4 105 55.8 
Brogårdsbassin 30231 12.4 415.2 354.4 
Fuglegården 30232 11.3 147.4 114.4 
Søborg Vandværk 30222 9.5 443 469.2 
Bispebjerg Hospital 30325 9.2 354.2 398.5 
Åvendingen 30309 5.7 242.8 276.4 
Glostrup Genbrugsstation 30317 3.2 224 211.4 
Brøndbyvester Vandværk 30384 2.8 237.4 208.3 
Træholmen 30307 0.7 388.8 256 
Avedørelejren 30383 2.3 406 422.7 
Hvidovre Pumpestation 30319 3.9 406.8 398.4 
Hvidovre Vandværk 30318 1.5 370.2 381.7 
Kongens Enghave 30314 5 422.4 405.1 
Landbohøjskolen 30381 6.9 398.4 346.2 
Lygten 30326 8.1 336 355.4 
Hellerup Kirkegård 30233 11 150.6 176.9 
Delfinen 30234 11.7 387.4 441.7 
Elmegården 30235 13 362.8 331.5 
Lunden 30236 14.3 152.4 137.8 
Ordrup Kirkegård 30208 14.8 370.4 385.7 
Kløvermarksvej 30313 9.6 440.8 485.3 
Wibrandtsvej 30348 11.2 508.4 498.6 
Tårnby Pumpestation 4 30351 9.1 306.4 297.9 
Tårnby Renseanlæg 30353 12.5 253.8 224 




5.3.2 Dynamisk kalibrering og hændelseseksempler  
Hvidovre-radaren kalibreres dynamisk ved brug af fire on-line regnmålere 
















Muslingevej  100 SRO via Krüger 
Åvendingen 30309 30309 3G, direkte til AAU 
Kongens Enghave 30314 30314 3G, direkte til AAU 
Albertslund, Materielgård 30386 30386 3G, direkte til AAU 
 
Der er valgt at vise to hændelseseksempler på den dynamiske kalibrering, 
hvor også forskellen fra den statiske kalibrering kan anskues. Den første 
hændelse er fra den 12. maj 2010 (Figur 5.3.2.a og figur 5.3.2.b) 
 
 I den valgte hændelse har regnmåler 30314 været ud af drift og regnmåler 
30386 har været ude af drift indtil kl. ca. 11. Da det alligevel er valgt at 
medtage denne hændelse skyldes det at det er en stor hændelse med for-
holdsvis høje intensiteter. Umiddelbart er der ikke så stor forskel på den 
dynamiske og den statiske kalibrering i denne hændelse, hvilket svarer til at 
at forholdet mellem radar og regnmålere ligger tæt på regressionslinierne, 
dog ses det at den dynamiske kalibrering (de grønne kurver) forsøger at 
opjustere det statiske intensitetsniveau, så at dette kommer tættere på det 
niveau der er registreret i de enkelte regnmålere. På figur 5.3.2.c præsente-
res regnprognosen for den samme dag kl. 05.55 og frem. Prognosen er va-
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Radar, stat. kali., 20.0 mm
Radar, dyn. kali., 19.7 mm
Regnmåler nr. 30309, 19.5 mm






















Radar, stat. kali., 21.8 mm
Radar, dyn. kali., 21.3 mm
Regnmåler nr. 30314, 0.0 mm
  
Figur 5.3.2.a Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering af Hvidovre-
radaren den 12 maj 2010 (Regnmåler 30314 har ikke opsamlet data den på-
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Radar, stat. kali., 20.0 mm
Radar, dyn. kali., 19.1 mm
Regnmåler nr. 30386, 9.1 mm
 
























Radar, stat. kali., 22.1 mm
Radar, dyn. kali., 21.4 mm
Regnmåler nr. 100, 18.0 mm
 













Figur 5.3.2.b Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering af Hvidovre-radaren den 
































Figur 5.3.2.d Validering af regnprognose den 12. maj 2010 kl. 06.55 
  
 Prognosen over Hvidovre ser fornuftig ud indtil ca. 30 min. Herefter diver-
gerer prognosen noget fra det målte. 
 
På figur 5.3.2.e og figur 5.3.2.f ses endnu et eksempel på den dynamiske 
kalibrering – her for en hændelse den 13. november 2009. 
 
 





















Radar, stat. kali., 12.0 mm
Radar, dyn. kali., 12.8 mm
Regnmåler nr. 30309, 9.5 mm
 
Figur 5.3.2.e Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering af Hvidovre-







 Side:  89/184 
 
 
























Radar, stat. kali., 13.2 mm
Radar, dyn. kali., 15.0 mm
Regnmåler nr. 30314, 10.0 mm
 





















Radar, stat. kali., 10.4 mm
Radar, dyn. kali., 11.6 mm
Regnmåler nr. 30386, 10.0 mm
 






















Radar, stat. kali., 12.4 mm
Radar, dyn. kali., 14.3 mm
Regnmåler nr. 100, 8.9 mm
 
Figur 5.3.2.f Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering af Hvidovre-
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 I dette eksempel overstimerer den statiske kalibrering en smule i forhold til 
regnmåleren, når der vurderes på de akkumulerede mængder. Dog viser 
den dynamiske kalibrering endnu større akkumulerede mængder, hvilket 
skyldes at denne forsøger at justere intensitetsniveaulerne på plads, og 
derfor ender med en større akkumuleret mængde, når man ser på hele 
hændelsen. På figurerne ses tydeligt effekten af regnmålernes vippekar, i 
det radaren viser nedbør tidligere end det registreres i regnmåleren. Dette 
skyldes at regnmåleren først vipper når der er faldet 0.2 mm regn. 
 
5.3.3  Prognosevalidering 
På figur 5.3.3.a ses de tre valideringsparametre som funktion af prognose-
horisonten beregnet på baggrund af perioder fra 19. maj 2009 til 1. maj 
2010 med regn. Sammenlignes disse valideringsplots med de tilsvarende 
fra de andre X-bånds radarer, i hhv. Aalborg og Odense er spredningen 
omkring middelværdien (den fuldtoptrukne linie) væsentlig større. Dvs. at 
der er en noget større usikkerhed på prognosen ved anvendelse af Hvidov-
re-radaren.  
 
Radaren har i lange perioder været påvirket af støj på radar signalet hvilket 
ikke i sig selv har påvirket nedbørsmålingen, men i høj grad har påvirket 
påvirket regnprognosen. Støjen har primært været periferisk i forhold til ra-
darens måleudbredelse (Figur 5.3.3.b) og har antaget meget høje værdier, 
således at det ikke har været muligt at frafiltrere den med den normale fil-
treringsprocedure. Idet, støjen ikke flytter sig bliver de beregnede flytnings-
vektorer heraf mindre og valideringsparametre antager værdier der er tæt-
tere på 1, hvilket igen betyder en kunstig høj middelværdi. DHI har justeret 
på radaren-hardwaren, således at støjen ikke længere forekommer. Des-
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Figur 5.3.3.a Validering af regnprognosen baseret på regnvejrsdata i perioden 19. maj 2009 – 1 maj 2010. De fuld-











Figur 5.3.3.b Eksempel på periferisk støj på Hvidovre-radaren  
 
5.3.4 Opbygning af afstrømningsmodel og resultater 
Det modellerede opland for Hvidovre er langt mindre end for de andre mo-
deller, og da der ikke har været større mængder historiske data til rådighed, 
er modellen lavet med udgangspunkt i en eksisterende opdateret Mouse 
model over oplandet. De enkelte underoplande er fundet ved backwards 
flow trace fra hvert af de fire bygværker opstrøms for pumpestationen, samt 
fra pumpestationen selv. En væsentlig del af oplandet til pumpestationen 
afstrømmer til bassinet ved bygværk 402. Herfra er der jævnligt overløb til 
Damhus-åen, hvilket vil sige ud af modellen. For blandt andet at tage højde 
for dette, er arealet af de befæstede oplande, samt bassinvolumener og ud-
løbskapaciteten fra bygværk 402, som udgangspunkt taget fra Mouse mo-
dellen. De to nedenstående figurer 5.3.4.a og 5.3.4.b viser henholdsvis op-

















Opland Gurrevej (Byg 401) 
Opland Hvidovre Skellet (Byg 402) 
Opland Nestors Alle (Byg 403) 
Opland Enghavevej (Byg 404) 











Oversigt over WaterAspects modellen for Hvidovre. 
 
Kalibrering 
Da der ikke har været niveau eller flowdata til rådighed er modellen kalibre-
ret ud fra strømforbruget for de enkelte pumper på Muslingevejens pumpe-
station. Dette er gjort for hændelsen d. 27/8 2008. Data fra hændelsen d. 
11/7 var også tilgængelige, men der var så stor variation i den målte ned-
bør imellem nabo SVK stationer, at dataene derfra ikke kunne antages at 
være en pålidelig nedbørsbeskrivelse over hele oplandet. Figur 5.3.4.c vi-
ser den målte og modellerede akkumulerede afstrømning fra Muslingeve-












Den akkumulerede afstrømning fra Muslingevejens pumpestation under hændelsen d. 27/8 2008. Den 
røde streg angiver det modellerede og den blå angiver den beregnede afstrømning ud fra pumpenes 
strømforbrug.  
 
Systemet i brug 
 
20. april 2010 
Radaren viser, at der har været to regnhændelser den 20. april 2010 i 
Hvidovre. Forud for at regnen ramte oplandet, er regnafstrømningen blevet 
prognosticeret med 30, 60, 90 og 120 min varsel. 
  
I forhold til det målte er både de lange og korte afstrømningsprognoser go-
de hvad angår tidspunktet for påbegyndt regnafstrømning og for reg-













STAR brugerfladen fra 20. april i Hvidovre. 
 
 
12. maj 2010 
Radaren viser, at der har været en regnhændelse den 12. maj 2010 i Hvid-
ovre. Forud for at regnen ramte oplandet, er regnafstrømningen blevet 
prognosticeret med 30, 60, 90 og 120 min varsel. 
  
Der er tale om en 8 timers regnhændelse den pågældende dag. Perioden, 
hvor regnafstrømningen foregår, er forudsagt godt i både de korte og lange 
afstrømningsprognoser. Dog sker der i modellen en for langsom afstrøm-
ning, så peakværdien forudsiges for sent, og er desuden for lav i forhold til 












STAR brugerfladen fra 12. maj i Hvidovre. 
 
5.3.5 Vurdering og perspektiver 
Hvidovre-radaren har i projektperioden været plaget af mange nedbrud af 
radaren, fordi den er blevet slukket eller datakommunikationen er mistet. 
Desuden har DHI haft problemer med indstillingen af radarens software, 
således der har været en del støj og falske ekkoer i signalet. Dette har 
medført en dårlig prognose i nogle perioder. Mht. den statiske kalibrering 
vurderes denne som forholdsvis valid, da der inden for radarens rækkevid-
de er placeret mange SVK-regnmålere. Den dynamiske kalibrering har fun-
geret tilfredsstillende, bortset fra nogle udfald på regnmåler 30314. 
 
Som tidligere beskrevet giver den opstillede prognose mulighed for optime-
ring af styring af Muslingevej pumpestation, hvilket ville kunne føre til en 
reduktion af både antal og mænge af aflastning til Kalveboderne. Der øn-
skes opretholdt badevands kvalitet i Kalveboderne og derfor er en optime-
ret udnyttelse af afløbssystemet og dets magasineringsvolumener af høj 
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hvilket giver en del udfordringer når vandet skal tilbageholdes. En global 
prognose baseret styring vil give mulighed for at optimere sammenstyrin-
gen af de forskellige deloplande og derigennem reducere antallet af aflast-
ninger og minimere den samlede aflastede mængde. Radar prognosen har 
derved et stort potentiale i forhold til både at minimere udbygning af afløbs-
systemet for at opnå de nødvendige badevandsforhold og i forhold til at 
varsle til borger om uundgåelige oversvømmelser af ejendomme i området. 
Det vurderes at den opnående radarbaserede prognose i nærværende pro-












Det valgte prognosepunkt i Odense er niveau i overløbsbygværket i den 
nordlige ende af den nyanlagte bassin-ledning ved Munkedammen, se figur 
5.4.a. Ledningen er indrettet med spjæld, der har til formål at tilbageholde 
vandet i ledningen og derved undgå aflastninger til Odense Å i videst mulig 
omfang. Er der derimod risiko for oversvømmelser i oplande opstrøms for 
bassin-ledningen åbnes spjældene, for hurtigst muligt at få vandet ud af 
ledningen og få sænket vandspejlet i området. I en sådan situationen er af-
lastning til Odense Å uundgåelig. 
 
En prognose af vandspejlet ved overløbsbygværket og ved bygværkerne i 
bassin-ledningen kan indgå i en forbedret styring af spjældene i bassin-
ledningen. Prognosen kan benyttes i styringen af spjældene til tidligere at 
identificere en reel oversvømmelsesrisiko og derved bedre kunne styre 
spjældene. Med mere forvarsling og sikkerhed for, hvor meget vandstan-
den i bassin-ledningen og de tilstødende oplande forventes at stige, forven-
tes det at være muligt at undgå aflastninger i situationer, hvor der reelt ikke 














5.4.1 Radaropsætning og resultater 
Odense-radaren er placeret i Lindved sydøst for Odense C med en afstand 
på ca. 6 km til Odense C, hvilket er en perfekt afstand i forhold til at kvanti-
tativt at måle nedbørsintensiteter i hele Odense By.  
 
 
Figur 5.4.1.a Odense-radaren 
 
Tabel 5.4.1.a Specifikationer for Odense-radaren 
Frekvens  9,4 GHz 
Bølgelængde  3,2 cm 
Udgangseffekt  25 kW 
Rækkevidde 60 km (15 km kvantitativt) 
Stedsopløsning 500 x 500 m 
Tidsopløsning 5 min (midlet over 1 min.) 
Horisontal strålebredde 0,950 
Vertikal strålebredde ±100 
Ejer Odense Vandselskab A/S 
Driftsansvarlig DHI 
Producent DHI 
Fabrikat Furono 1525 mrk 3 
Placering Lindved (Odense) 
Datakommunikation DHI’s FTP-server 
Koordinat UTM Zone 32 (E 589495, N 6133209)  
Nedetid 19.1 % 
Driftstid i projektet 
19. maj 2009 – 1. juni 2010*, dog en del nedetid 
fra januar 2010 til 10. maj 2010, da DHI havde 
problemer med dataopsamling.  
*Radaren har også været i drift i første fase af nærværende projekt, dvs. fra 










Odense-radaren adskiller sig fra de fire andre i projektet anvendte radarer 
ved at levere 1 minuts midlede data i stedet for midlet over 5. min som det 
er tilfældet ved den andre lokale X-bånds radarer. Dette betyder at radarbil-
lederne fremstår mindre langstrakte end de øvrige lokale radarer, men el-
lers har det ingen betydning for måling af nedbør eller nedbørsprognosen.  
 
 
Figur 5.4.1.b Blåt område: 0- 15 km fra radaren, rødt område: 15-30 km fra radaren, grønt område 30- 60 km fra 
radaren. Sorte punkter: SVK regnmålere anvendt til statisk kalibrering, røde punkter on-line regnmålere anvendt 
til dynamisk kalibrering. 
 
 På figur 5.4.1.c ses den statiske kalibrering af Odense radaren baseret på 
perioden marts 2008 til maj 2010 og antagelse om en linær sammenhæng 
mellem radar og regnmålere, når der analyseres på hændelsesniveau. Fem 
regnmålere er placeret mindre end 10 km fra radaren mens de andre 7 er 
placeret mere en 30 km fra radaren. På figur 5.4.1.d ses, at der er meget 
stor spredning på de statiske kalibreringsparametre ud over de 30 km, hvil-









ud til ca. 15-20 km. Derfor vælges at frasortere de regnmålere der ligger 
mere en 30 km fra radaren, således kalibreringen baseres på figur 5.4.1.e. 
 















































































































































































































































































Figur 5.4.1.c Lineær regression på forholdet mellem regnmålere og radar i Odense 
  
 








































 β = 5.72e-004⋅exp(0.074⋅r)
 





















































 β = 2.90e-004⋅exp(0.131⋅r)
 
Figur 5.4.1.e Afstandskorrektion af kalibreringskonstanten β ud til 25 km 
 













Odense Nv Renseanlæg 28184 9.9 750.1 841.5 
Bolbro Højdebeholder 28181 8.1 724.6 624 
Ejby Mølle Renseanlæg 28183 7.1 736.5 700.8 
Odense Vandværk 28186 6.9 605.0 627.5 
Dalum Vandværk   28182 3.3 872.1 863.1 
Fredericia Centralrenseanlæg 23294 49.8 (406.0) - 
Haderslev Renseanlæg 26091 58.2 (661.2) - 
Svendborg Overløbsbassin 28461 32.4 (432.2) - 
Svendborg Centralrenseanlæg 28453 35.0 (316.6) - 
Ulstrup Renseanlæg 29114 56.3 (359.6) - 
Kalundborg Centralrenseanlæg 29142 57.3 (396.8) - 
Sønder Nyrup Renseanlæg 29122 56.6 (444.2) - 
Middel   737.7 731.4 
 
 Eftersom de regnmålere der kan anvendes til den statiske kalibrering alle er 
placeret i afstanden 3-10 km fra radaren er usikkerheden på den ekspoten-
tielle afstandskorrektion heraf noget stor, hvilket betyder at estimeringen af 
nedbørsmængder og intensiteter ud over de 10 km har en tilsvarende usik-
kerhed. 
 
5.4.2 Dynamisk kalibrering og hændelseseksempler 
Odense radaren er kalibreret dynamisk vha. af en, af Aalborg Universitet 
opstillet, regnmåler (Tabel 5.4.2.a). Denne er placeret umiddelbart ved si-
den af SVK-regnmåler 28186, hvorfor der i figur 5.4.2.a er lavet en sam-
menligning af disse to målere på nogle hændelser i sommeren 2009. Det 
ses tydeligt, at de to målere har registreret den samme akkumulerede ned-
børsmængde pr. hændelse, når man tager usikkerheden på plus-minus et 
vip (0.2 mm) i betragtning. På figur 5.4.2.b ses et eksempel på regnintensi-









lidt forskudt pga. forskellige vippetidspunkter. Det kan heraf konkluderes at 
de to typer af regnmålere registrerer det samme. 
 
Tabel 5.4.2.a On-line regnmåler anvendt til dynamisk kalibrering 
Regnmåler AAU måler 
nr. 
Kommunikation 
Odense Vandværk 25 3G, direkte til AAU 
 































Figur 5.4.2.a Sammenligning af SVK-regnmåler 28186 og AAU-regnmåler 25, 17 
hændelser sommeren 2009 




























Figur 5.4.2.b Sammenligning af SVK-regnmåler 28186 og AAU regnmåler den 27. juli 
2009 
 
 Som skrevet i afsnit 4.2.4 anvendes der i den dynamiske kalibrering en 
kontinuert tidslig midling – dvs. en ”hukommelse”  på den dynamiske kali-









regnmåler betyder det, hvis der ses bort fra den tidslige midling, således at 
kalibreringsfaktoren ændres til hvert tidsskridt, at radar og regnmåler inten-
siteter er sammenfaldende i de tidsskridt hvor der er registreret regn i både 
radar og regnmåler. Et eksempel på dette ses i det øverste diagram på fi-
gur 5.4.2.c. Det er tydeligt at se, at så længe der ikke er et input i regnmåle-
ren kan den dynamiske kalibrering ikke foretages og den dynamiske (grøn-
ne) kurve og den statiske (blå) kurve er derfor sammenfaldende, og når der 
så er input i regnmåleren er den dynamiske og regnmåleren (den røde kur-
ve) sammenfaldende – havde der været flere regnmålere anvendt i den dy-
namiske kalibrering havde kurverne ikke været sammenfaldende. På det 
midterste diagram ses den samme hændelse, hvor der er anvendt en tidslig 
midling over fire tidsskridt og på det nederste diagram i figur 5.4.2.c ses de 
anvendte dynamiske klaibreringsfaktorer i de to tilfælde. I Odense casen 
hvor der kun anvendes én regnmåler bliver den dynamiske kalibrering ikke 
umiddelbart forbedret af den tidslige midling, dog er det observeret på an-
dre radarer med flere on-line regnmålere, at den tidslige midling er med til 


































Radar, stat. kali., 7.2 mm
Radar, dyn. kali., 6.2 mm
Regnmåler nr. 25, 5.3 mm
























Radar, stat. kali., 7.2 mm
Radar, dyn. kali., 5.8 mm
Regnmåler nr. 25, 5.3 mm
 

















Glid. gennemsnit over 4 tidsskridt
 
Figur 5.4.2.c Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering, Odense radaren den 28. nov. 2009. Øverste diagram er 
med tidslig midling og midterste diagram er uden tidslig midling. Nederste diagram angiver variationen i den dy-










 På figur 5.4.2.d ses et andet hændelseseksempel fra den 15. maj 2010. 
Umiddelbart passer radar og regnmåler ikke særligt godt overens i starten 
af regnhændelsen, hvilket skyldes at regnmåleren først vipper når der er 
faldet 0.2 mm. Herudover ses det tydeligt at regnintensiteterne ”justeres på 
plads” ved implementeringen af den dynamiske kalibrering. På figur 5.4.2.e 
ses et eksempel på regnprognosen den pågældende dag og på figur 5.4.2.f 
























Radar, stat. kali., 9.9 mm
Radar, dyn. kali., 16.6 mm
Regnmåler nr. 25, 15.8 mm
 




































Figur 5.4.2.f Validering af regnprognose 15. maj 2010 kl. 16.40 
 
 Prognosen for Odense by ser fornuftig ud indtil 30. min. herefter divergerer 




På figur 5.4.3.a ses de tre valideringsparametre som funktion af prognose-
horisonten. Datasættet er baseret på sammenlagt 600 timers nedbør. Ba-
seret på de tre parametre vurderes det, at det er muligt at lave en fornuftig 
prognose med X-båndsradaren i Odense på op til 30 min. Udover 30 min. 
antager valideringsparametrene lave værdier og usikkerheden er stor, især 
på kvantificeringseringen af nedbørsmængder og intensiteter. Det vurderes 
derfor at prognosemodellen ud over de 30 min. kun kan anvendes til at 
prædikere en eventuel forekomst af regn uden at kunne kvantificere regnin-
































































Figur 5.4.3.a Validering af regnprognosen baseret på regnvejrsdata i perioden 19. maj 2009 – 1. maj 2010. De fuld-









5.4.4 Opbygning af afstrømningsmodel og resultater 
Odense modellen er bygget over de fem oplande der afstrømmer til Mun-
kedammen. Disse kan ses på nedenstående figur 5.4.4.a. Da der er meget 
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Figur 5.5.4.a 























Modellen er kalibreret ud fra niveau målinger i tre forskellige bygværker i 
Munkedammen bassinledning. Historiske data for såvel niveauer som sta-
tus af spjæld i det enkelte bygværker i bassinledningen har været tilgæn-
gelige for kalibreringsperioden sidst i maj 2008. Figur 5.5.4.c viser de målte 
og modellerede niveauer fra den kalibrerede model for det bygværk, der er 
længst nedstrøms i ledningen. Figur 5.5.4.d viser et zoom ind på hændel-
sen d. 19/5 2008. 
 
 
Figur 5.5.4.c  












Zoom ind på hændelsen d. 19/5 2008. 
 
Systemet i brug 
 
 Det har inden denne afrapportering ikke været muligt at opnå konsistente 
resultater og tilhørende eksempler for niveau prognoserne i Odense. Dette 
bero på et sammenfald af flere forskellige forhold: 
 
• den lange isvinter  
• en efterfølgende omlægning af overførelsen af radar data fra Odense 
radaren til AAU’s server (med et længere afbrud i forbindelsen til følge)  
• ændring i spjæld funktion i forhold til den oprindeligt opbyggede model  
• systemet og modellens relativ høje kompleksitet 
 
Model beregninger, kommunikation af radar data og SRO data har nu læn-
ge kørt meget stabilt. Modelberegningerne viser imidlertid at der er behov 
for større ændringer i modellen for at tag højde for ændrede spjæld funktio-










 Det forventes at de nødvendige justeringer og opsamling af erfaringer kan 
ske hen over sommeren 2010. 
 
5.4.5 Vurdering og perspektiver 
Der har i projektperioden været problemer med hardware på Odense-
radaren, hvorfor der i vinter 2009 og forår 2010 har været få anvendelige 
data. DHI har i maj 2010 udskiftet noget af hardwaren og ved projektafslut-
ningen fungerer radar og datakommunikation tilfredsstillende. 
 
Kalibreringen af Odense radaren er noget usikker på grund af en ikke-
hensigtsmæssige placering af regnmålerne i forhold til radaren. Normalt vil 
den dynamiske kalibreringsprocedure håndtere en usikker statisk kalibre-
ring, men eftersom der kun har været en online-regnmåler placeret i Oden-
se har denne kalibrering også været noget usikker.  
 
Regnprognosen for Odense har fungeret stabilt og ser ud til at give fornufti-
ge resultater indtil en prognosehorisont på ca. 30 min.  
 
Som tidligere beskrevet giver den opstillede prognose mulighed for optime-
ring af styringen af spjældene i bassin-ledningen ved Munkedammen, hvil-
ket kunne føre til en reduktion af aflastning til åen uden øget risiko for over-
svømmelse i oplandet. 
 
Odenses afløbssystem er indrettet med store bassinvoluminer, hvor der 
under regn tilbageholdes en blanding af spildevand og regnvand, for at 
undgå aflastning til de omgivende vandløb, å og havn. Der ligger et store 
potentiale i at benytte en radarbaseret prognose til fyldning og tømning af 
bassinerne, så der i videst muligt omfang undgås aflastninger. Oplysningen 
om hvilke deloplande kan forventes at modtage den største mængde ned-
bør, kan også benyttes aktivt i beslutninger vedrørende hvilke bassiner bør 
tømmes først og hvilket renseanlæg det er mest hensigtsmæssigt at tøm-











SK Spildevand A/S i Slagelse har i øjeblikket stort fokus på optimering af 
processerne på Slagelse Renseanlæg. I den sammenhæng er det naturligt 
at overveje om effektiviteten af regnstyring (ATS) kan forbedres med et til-
hørende radar varsel. På Slagelse Renseanlæg kan ATS opstartes ud fra 
nedbørsmålinger i oplandet, hvilket er en velfungerende løsning i de fleste 
tilfælde. Men nogle gange udebliver dette varsel eller også kommer det se-
nere end man kan ønske sig. 
 
Slagelse har ikke selv en X-bånd lokal radar. Løsningen her har i stedet 
været at indhente radardata fra DMI’s C-bånds radar på Stevns. 
 
Prognosepunktet, som er anvendt i dette projekt, er tilløbet til Slagelse 




Den røde nål angiver placeringen af renseanlægget i Slagelse (baggrunds-
kort fra Google Earth). 
 
5.5.1 Radaropsætning og resultater  
Til regnprognosen for indløbet til Slagelse Centralrenseanlæg anvendes 
DMI’s vejrradar placeret på Stevns, ca. 60 km fra Slagelse.  
 
Tabel 5.5.1.a Specifikationer for Stevns-radaren 
Frekvens 5.625 GHz 
Bølgelængde  5.0 cm 
Udgangseffekt  250 kW 









Stedsopløsning 2000 x 2000 m 
Tidsopløsning 10 min  
Vertikale skanningsvinkler*  0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.4, 4.5, 8.5, 13.0, 15.0 
Ejer Dansk Meteorologisk Institut 
Driftsansvarlig Dansk Meteorologisk Institut  
Fabrikat Ericsson/ECC 
Placering Stevns  
Koordinat UTM Zone 33 (N 6.136.442, E 718.734)  
Datakommunikation FTP til DMI-server 
Driftstid i projektet 26. maj 2009 – 1. juni. 2010 
Nedetid 8.1 % 
* DMI’s radar skanner i flere vertikale vinkler modsat de lokale radarer som 
skanner med én vertikal vinkel. DMI’s data repræsenterer derfor et volumen 
af atmosfæren. Dette volumen opdeles i et antal såkaldte cappilag, og de 
data der anvendes i dette projekt er et udtræk af det nederste cappilag 
(tættest ved jordoverfladen) 
 
Stevns radaren er placering på Sjælland medfører at der er hele 63 SVK-
regnmålere inden for den 100 km radius som DMI’s anbefaler som største 
radius for kvantitativ bestemmelse af nedbør figur 5.5.1.a. I regnprognosen 
anvendes dog data helt ud til 240 km. Radaren er kalibreret efter standard 
Marshall-Palmer værdier (A=200, B=1.6). Det har dog været nødvendigt at 
justere disse værdier en smule i forhold til de regndybder der er observeret 
i spildevandskomiteens regnmålersystem (Figur 5.5.1.e). På figur 5.5.1.b – 
figur 5.5.1.d ses de lineære regression mellem de 63 SVK-regnmålere som 
er anvendt til den statiske kalibrering og Stevns-radaren. Disse er også be-
skrevet i tabel 5.5.1.b. Der er anvendt data fra 19. maj 2009 – 1. maj 2010 
til kalibreringen.  
 
Umiddelbart er der større spredning end forventet på de lineære regressio-
ner og dermed også på de hældningskoeffecienter der er afbilledet på figur 
5.5.1.e. Forklaringen formodes at ligge i den skalaeffekten ved at sammen-











Figur 5.5.1.a Blåt område: 0- 25 km fra radaren, rødt område: 25-50 km fra radaren, 
grønt område 50-100 km fra radaren. Sorte punkter: SVK regnmålere anvendt til sta-
tisk kalibrering, røde punkter on-line regnmålere anvendt til dynamisk kalibrering. 
  
Som det fremgår figur 5.5.1.e er der ved C-båndsradaren ikke de samme 
problemer med afstandskorrektion som ved de mindre X-bånds-radarer, 
idet der anvendes samme kalibreringsparametersæt uafhængigt af afstan-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 5.5.1.d Lineær regression mellem regnmålere og radar (approximeret Marshall-


































Kalibreret Marshall-Palmer: A = 170, B = 1.6
Standard Marshall-Palmer: A = 200, B = 1.6
 
Figur 5.5.1.e Statisk kalibrering af Stevns-radar. Den stiplede blå linie angiver mid-
delværdien af hældningskoefficienterne fundet ved ovenstående lineære regressioner 
og approximerede Marshall-Palmer konstanter, mens den røde stiplede linie angiver 
middelværdien fundet ved standard Marshall-Palmer konstanter. 
 
Tabel 5.5.1.b Opsummering af statisk kalibrering og anvendte SVK-regnmålere. 









Nordkystens Renseanlæg 30014 85.5 205.2 153.2 
Helsingør Renseanlæg 30029 79.0 174.2 177.2 
Sydkystens Renseanlæg 30031 75.0 194.2 169.8 
Frederikssund Centralrenseanlæg 30131 61.3 131.8 132.4 
Skævinge Pumpestation 30144 68.4 192.2 155.9 
Hillerød Centralrenseanlæg 30168 69.9 221.8 195.0 
Sjælsø Renseanlæg 30184 59.6 108.2 82.3 
Furesø Park 30191 53.5 156.8 202.5 
Vedbæk Renseanlæg 30201 58.7 170.2 181.2 
Ordrup Kirkegård 30208 49.9 180.8 136.6 
Stades Krog Overløbsbassin 30218 50.2 222.4 238.5 
Søborg Vandværk 30222 45.2 191.8 254.3 
Fuglegården 30232 46.9 112.8 97.2 
Hellerup Kirkegård 30233 45.9 76.2 127.5 
Delfinen 30234 46.2 152.2 207.6 
Elmegården 30235 47.9 187.8 212.7 
Lunden 30236 48.9 94.2 77.3 
Ermelundsværket 30237 50.0 58.8 57.0 
Stavnsholt Renseanlæg 30242 54.5 153.2 181.8 
Gladsaxe Søvej 30252 49.2 194.0 158.9 
Gladsaxe Vibevænget 30254 47.7 205.6 182.1 
Gladsaxe Stavnsbjerg Alle 30257 44.3 175.0 150.1 
Jyllinge Renseanlæg 30277 52.8 147.0 140.7 
Gerup Renseanlæg 30294 45.7 165.6 214.9 
Træholmen 30307 36.9 153.2 133.7 
Åvendingen 30309 42.1 126.4 115.8 
Kløvermarksvej 30313 39.8 205.4 276.0 
Kongens Enghave 30314 36.0 190.8 163.4 
Måløv Renseanlæg 30316 49.2 128.0 100.7 
Glostrup Genbrugsstation 30317 38.8 106.6 90.9 
Hvidovre Vandværk 30318 35.4 147.0 119.2 
Hvidovre Pumpestation 30319 32.8 168.8 186.5 
Rødovre Vandværk 30321 41.2 181.4 174.7 









Lygten 30326 42.9 142.6 162.6 
Wibrandtsvej 30348 37.9 247.6 268.1 
Tårnby Pumpestation 4 30351 35.6 157.6 120.1 
Tårnby Renseanlæg 30353 37.4 111.2 144.5 
Landbohøjskolen 30381 40.8 190.6 169.4 
Avedørelejren 30383 34.2 149.8 233.7 
Brøndbyvester Vandværk 30384 35.3 111.0 77.4 
Albertslund Materielgård 30386 38.5 134.2 110.8 
Høje Tåstrup 30388 39.4 127.8 120.0 
Ishøj Varmeværk 30395 31.9 144.0 119.3 
Vindinge Søbjergvej 30404 38.4 154.6 171.6 
Roskilde Navervænget' 30406 40.8 143.8 134.8 
Roskilde Nymarken 30408 42.7 107.4 128.6 
Roskilde Renseanlæg 30411 43.9 152.0 146.5 
Roskilde Søndre Ringvej 30413 41.6 100.2 143.3 
Mosede Renseanlæg 30451 29.7 177.2 226.6 
Næstved Ny Præstøvej 31154 43.7 164.4 160.5 
Holbæk Centralrenseanlæg 29041 63.3 147.4 160.2 
Sønder Nyrup Renseanlæg 29122 97.4 132.4 71.4 
Kalundborg Centralrenseanlæg 29142 93.0 104.8 71.3 
Slagelse Centralrenseanlæg 29354 70.8 105.4 111.6 
Slagelse Pumpestation 29358 71.3 107.0 97.3 
Næstved Jakobshavn 31152 46.6 166.4 145.8 
Næstved Parkvej 31153 45.3 166.4 130.0 
Næstved Ny Præstøvej 31154 43.7 164.4 160.5 
Næstved Chr. Winthers Vej 31156 46.0 148.6 149.5 
Næstved Ellebækvej 31157 44.0 176.6 194.1 
Næstved Maglegårdsvej 31158 43.8 125.4 121.9 
Nykøbing F. Renseanlæg Nord 31511 71.1 189.4 162.0 
Middel   154.0 153.4 
 
 
5.5.2 Dynamisk kalibrering og hændelseseksempler 
Stevns-radaren kalibreres dynamisk fem regnmålere koblet på Slagelse 
Kommunes SRO-system. De fem regnmålere er præsenteret på figur 
5.5.1.a og i tabel 5.5.2.a 
 
Tabel 5.5.2.a On-line regnmålere anvendt til dynamisk kalibrering 
Regnmåler AAU Måler nr. Kommunikation 
Kirke Stillinge* 204 SRO via Krüger 
Havrebjerg* 203 SRO via Krüger 
Østervang* 202 SRO via Krüger 
Slipset 201 SRO via Krüger 
Kinavej 200 SRO via Krüger 
* Pga. dårlig kommunikation til SRO systemet har 
der været mange og længerevarende udfald på 
disse regnmålere. 
 
 Der er valgt at vise to hændelseseksempler på den dynamiske og den sta-
tiske kalibrering. Den første hændelse fra den 4. april 2010 er vist på figur 
5.5.2.a og 5.5.2.b og et eksempel på regnprognosen samme dag kl. 07.20 
samme dag er vist på figur 5.5.2.c og valideret i figur 5.5.2.d. Hændelsen er 
forholdsvis lille, hvad angår regndybde, men er alligevel er hændelsen 
medtaget i afrapporteringen, for også at belyse hvordan den dynamiske ka-
librering fungerer ved små regnhændelser. Umiddelbart er usikkerheden 
større ved en lille hændelse eftersom usikkerheden på regnmåler-









de regndybde. Desuden bestemmes regnintensiteten ved at fordele de 0.2 
mm jævnt ud over tiden mellem to på hinanden følgende vip. Dette medfø-
rer, at usikkerheden på intensitetsbestemmelsen ved en lave vippefrekven-
ser er større end tilsvarende ved høje vippefrekvenser. 
 
 Ovenstående er grunden til forholdsvis dårlig overensstemmelse mellem 
radar og regnmåler i eksemplet. Tilsvarende ses et andet eksempel fra den 
15. maj 2010 på figur 5.5.2.e, hvor der er bedre overensstemmelse mellem 
radar og regnmåler når man ser på den akkumulerede regndybde, dog der 
stadig nogen divergens mellem intensitetsniveauerne, og på grund af lave 





































Radar, stat. kali., 3.8 mm
Radar, dyn. kali., 3.4 mm
Regnmåler nr. 200, 2.2 mm






















Radar, stat. kali., 3.7 mm
Radar, dyn. kali., 3.4 mm
Regnmåler nr. 201, 1.6 mm
 





















Radar, stat. kali., 4.9 mm
Radar, dyn. kali., 4.4 mm
Regnmåler nr. 202, 0.0 mm
 
Figur 5.5.2.a Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering af Stevns-radaren den 4. 
april 2010. Der har den pågældende dag ikke været kommikation med regnmåler 202, 
































Radar, stat. kali., 4.2 mm
Radar, dyn. kali., 3.9 mm
Regnmåler nr. 203, 0.0 mm
 
























Radar, stat. kali., 4.2 mm
Radar, dyn. kali., 4.0 mm
Regnmåler nr. 204, 0.0 mm
















Figur 5.5.2.b Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering af Stevns-radaren den 4. 
april 2010. Der har den pågældende dag ikke været kommikation med regnmåler 202, 































Figur 5.5.2.d Validering af regnprognosen den 4. april 2010 kl. 9.20 




















Radar, stat. kali., 3.7 mm
Radar, dyn. kali., 4.2 mm
Regnmåler nr. 201, 3.6 mm
 





















Radar, stat. kali., 3.5 mm
Radar, dyn. kali., 3.8 mm
Regnmåler nr. 200, 3.8 mm
 












På figur 5.5.3.a er de tre valideringsparametre afbilledet som funktion af 
prognosehorisonten på baggrund af regnvejrsdata i perioden 26. maj 2009 
– 1. maj 2010. Diagrammerne viser, at det i de fleste tilfælde er muligt at 
lave en kvantitativ forudsigelse af nedbøren med ca. en times prognoseho-
risont. Ud over en time bliver prognosen noget usikker. Det anbefales der-
for at prognosen kun anvendes til bestemmelse af forekomst af regn eller ej 


























































Figur 5.5.3.a Validering af regnprognosen baseret på regnvejrsdata i perioden 19. maj 
2009 – 1 maj 2010. De fuldtoptrukne linier angiver middelværdien og de stiplede plus-










5.5.4 Opbygning af afstrømningsmodel og resultater 
Modellen er opbygget så den simulerer tilstrømningen til renseanlægget fra 
Slagelse og omegn.  
 
Indløbet til Slagelse renseanlæg er hydraulisk begrænset til ca. 500 l/s. 
Vandføringer over denne grænse går derfor i overløb, hvilket er indbygget i 
modellen. 
 
Hele oplandet er samlet som et enkelt delopland i modellen, se figur 
5.5.4.a. Desuden fremgår placeringen af deloplandet i forhold til radargri-
det fra DMI radaren på Stevns. 
 
En oversigt over WaterAspects modellen ses i figur 5.5.4.b. Som kalibre-
ring er anvendt historiske data for tilløbet til renseanlægget, hvorfor model-




Oplandet for Slagelse i forhold til DMI radaren på Stevns. Placeringen af 












Oversigt over WaterAspects modellen for Slagelse. 
 
Kalibrering 
Modellen er kalibreret ud fra historiske måledata for tilløb til renseanlæg-
get, for oktober måned 2008. Figur 5.5.4.c viser den målte og modellerede 














Systemet i brug 
  
4. april 2010 
Radaren viser, at der har været to regnhændelser den 4. april i Slagelse. 
Forud for at regnen ramte oplandet, er regnafstrømningen blevet progno-
sticeret med 30, 60, 90 og 120 min varsel. 
 
I forhold til det målte er både de lange og korte afstrømningsprognoser rig-
tig gode. Både hvad angår tidspunkt for peak, afstrømningens varighed og 





STAR brugerfladen fra 4. april 2010 i Slagelse. 
 
 
7. – 8. maj 2010 
Radaren viser, at der har været tre regnhændelser den 7. – 8. maj 2010 i 
Slagelse. Forud for at regnen ramte oplandet, er regnafstrømningen blevet 
prognosticeret med 30, 60, 90 og 120 min varsel. se figur 5.5.4.e. 
 
Den første regnhændelse har gode afstrømningsprognoser for både de 
korte og lange forudsigelser.  
 
Derimod underestimeres den anden regnhændelse, og regnafstrømningen 









hændelse lidt for tidligt, men peakværdi og tidspunktet for maksimal af-




STAR brugerfladen fra 7. – 8. maj 2010 i Slagelse. 
 
5.5.5 Vurdering og perspektiver 
Slagelse ligger ca. 75 km fra Stevns radaren, hvilket er inden for den 100 
km radius hvor DMI anbefaler at anvende data kvantitativt. Dog skal det 
bemærkes at over halvdelen af det regn der falder i Danmark har en be-
vælgesesretning fra vest mod øst. Dvs. at en stor del af det regn der prog-
nosticeres over Slagelse ligger uden for det kvantitative måleområde. her 
havde det været bedre hvis radar var placeret vest for Slagelse, men efter-
som Rømø og Virring radaren ligger længere væk end 100 km er det vur-
deret at Stevns radaren vil give den bedste nedbørsestimering over Slagel-
se. 
 
Den statiske kalibrering af Stevns radaren giver gode resultater over Sla-
gelse. Der har dog været problemer med datakommunikationen til 3 ud af 
de fem online regnmålere, hvorfor der i størstedelen af projektperioden kun 
er anvendt to onlineregnmålere til den dynamiske kalibrering.  
 
Afstrømningsprognoserne viser, at det med Stevns-data er muligt af prog-
nosticere fornuftigt 1-2 timer frem, afhængig af forløbet af nedbøren. Det er 









af prognosticere længere frem i tiden i forhold til hvad det er muligt med 
LAWR-radarene. Kvaliteten og præcisionen af afstrømningsprognosen i 
Slagelse er bedre end hvad der typisk kan observeres ved prognosen ud 
fra nedbørsmålere alene. Selvom nedbørsprognosen i Slagelse i dag be-
regnes ud fra 5 regnmålere ved Slagelse (se fig 5.5.1.a), så er der alligevel 
nogle frontsystemer der rammer disse nedbørsmålere sent, eller helt forbi-
går dem. Dette fænomen vil særligt optræde ved frontsystemer kommende 
fra sydvest. Det vurderes derfor at radarvarsel vil kunne bidrage ved en 











Tønder Forsyning A/S har i øjeblikket fokus på optimering af pumpningen 
af spildevand til Skærbæk Renseanlæg. Der ligger i den forbindelse et po-
tentiale i at tilrettelægge styringen af pumpestationerne i oplandet, således 
at der ikke pumpes mere vand til renseanlægget end dette kan behandle, 
og derved få en bedre udnyttelse af de tilgængelige volumener i afløbssy-
stemet. I den sammenhæng er det naturligt at undersøge mulighederne for 
radarvarsling. Tønder har ikke selv en X-bånd radar fra DHI. Løsningen har 
i stedet været at indhente radardata fra DMI’s C-bånds radar på Rømø. 
 
Prognosepunktet, som er anvendt i dette projekt, er tilløbet til Skærbæk 




Den røde nål angiver placeringen af renseanlægget i Skærbæk (baggrunds-
kort fra Google Earth). 
 
5.6.1 Radaropsætning og resultater  
Til regnprognosen for indløbet til Skærbæk renseanlæg anvendes DMI’s 
vejrradar placeret på Rømø, ca. 35 km fra Tønder.  
 
Tabel 5.6.1.a Specifikationer for Rømø-radaren 
Frekvens 5.625 GHz 
Bølgelængde  5.0 cm 
Udgangseffekt  250 kW 
Rækkevidde 240 km (100 kvantitativt) 
Stedsopløsning 2000 x 2000 m 









Vertikale skanningsvinkler*  0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.4, 4.5, 8.5, 13.0, 15.0 
Ejer Dansk Meteorologisk Institut 
Driftsansvarlig Dansk Meteorologisk Institut  
Fabrikat Ericsson/ECC 
Placering Stevns  
Koordinat UTM Zone 32 (N 6.114.077, E 471.384)  
Datakommunikation FTP til DMI-server 
Driftstid i projektet 26. maj 2009 – 1. juni. 2010 
Nedetid 14.9 % 
* DMI’s radar skanner i flere vertikale vinkler modsat de lokale radarer som 
skanner med én vertikal vinkel. DMI’s data repræsenterer derfor et volumen 
af atmosfæren. Dette volumen opdeles i et antal såkaldte cappilag, og de 
data der anvendes i dette projekt er et udtræk af det nederste cappilag 
(tættest ved jordoverfladen) 
 
 












Figur 5.6.1.b Blåt område: 0- 25 km fra radaren, rødt område: 25-50 km fra radaren, 
grønt område 50-100 km fra radaren. Sorte punkter: SVK regnmålere anvendt til sta-
tisk kalibrering, røde punkter online regnmålere anvendt til dynamisk kalibrering. 
 
Rømø-radaren er placeret i et område uden nogle SVK-regnmålere  tæt på 
radaren, dog er der syv i alt inden for en 100 km radius, jf. figur 5.6.1.b og 
tabel 5.6.1.b. 
.  
Radaren er som udgangspunkt kalibreret ud fra standard Marshal-Palmer 
konstanter, jf. 5.6.1.d, men på baggrund af de lineære regressioner mellem 
regnmålere og regnmålere i perioden 26. maj 2009 – 1. maj 2010 (Figur 
5.6.1.c) er det fundet nødvendigt at justere på Marshal-Palmer konstanter-
ne, således at middelværdien af regressionslinie-hældningerne bestemmes 
til 1.I den første del af projektperioden har standard-konstanterne været 
anvendt, og den dynamiske kalibrering har derfor været anvendt til at juste-










I tabel 5.6.1.b er de akkumulerede regndybder for hhv. radar og regnmålere 
angivet. Værdierne kan dog ikke umiddelbart sammenlignes med årsned-
børen, da der har været perioden, hvor enten regnmålere eller radar har 
været ude af drift. De akkumulerede mængder er et udtryk for de perioder, 
hvor alt har virket tilfredsstillende. 


























































































































































































Figur 5.6.1.c Lineær regression mellem regnmålere og radar på hændelsesniveau
    
 




























Kalibreret Marshall-Palmer: A = 300, B = 1.8
Standard Marshall-Palmer: A = 200, B = 1.6
 
Figur 5.6.1.d Statisk kalibrering af Rømø-radar. Den stiplede blå linie angiver mid-
delværdien af hældningskoefficienterne fundet ved ovenstående lineære regressioner 
og approximerede Marshall-Palmer konstanter, mens den røde stiplede linie angiver 
middelværdien fundet ved standard Marshall-Palmer konstanter. 
 
 På trods af at der kun findes syv regnmålere inden for 100 km radiussen 
vurderes den statiske kalibrering som forholdsvis valid, da den fundne 
























Vejle Centralrenseanlæg 23261 86.1 455.3 346.0 
Fredericia Centralrenseanlæg 23294 85.6 307.6 249.0 
Kolding Forrenseanlæg   23321 69.1 355.6 330.4 
Esbjerg Renseanlæg Vest           25171 36.1 283.8 253.5 
Haderslev Renseanlæg    26091 61.5 375.2 312.3 
Tønder Centralrenseanlæg  26376 33.9 260.0 180.9 
Sønderborg Vandværk               26481 84.7 330.8 350.7 
Middel   338.3 289.0 
 
5.6.2 Dynamisk kalibrering og hændelseseksempler 
Rømø-radaren er kalibreret dynamisk ved hjælp af tre af Aalborg Universi-
tets online regnmålere, figur 5.6.1.b, tabel 5.6.2.a og figur 5.6.2.a. Data fra 
disse regnmålere lægges kontinuert på internettet, både som intensitets-
plots samt akkumulerede daglige værdier, som fx vist på figur 5.6.2.b. 
 
Tabel 5.6.2.a Online regnmålere anvendt til dynamisk kalibrering 
Regnmåler AAU måler nr. Kommunikation 
Skærbæk renseanlæg 22 3G, direkte AAU 
Døstrup pumpestation 29 3G, direkte AAU 
Tønder renseanlæg 28 3G, direkte AAU 
 
 












   
Figur 5.6.2.b Eksempel på ”online” plot af daglige akkumulerede nedbørsmængder 
fra maj 2010, regnmåler 28. 
 
 Det er valgt at vise to hændelseseksempler på den dynamiske og statiske 
kalibrering, Den første hændelse, fra den 8. maj 2010, er vist på figur 
5.6.2.c og figur 5.6.2.d og et eksempel på regnprognosen samme dag er 
vist på figur 5.6.2.e og valideret på figur 5.6.2.f. 
 
 Som det kan aflæses på figurerne er der i regnmåler 22 og 29 (Døstrup og 
Skærbæk) registreret omtrent den samme nedbørsmængde. Umiddelbart 
overestimerer radaren nedbøren en smule, men bliver justeret ”på plads” af 
den dynamiske kalibrering. I regnmåler 28 (Tønder) er registreret væsent-
ligt mindre regn 3.4 mm, men ifølge radaren er der faldet 11.4 mm. Som 
det kan ses på figur 5.6.2.e er regnfronten afgrænset lige omkring Tønder 
og idet radaren måler over et langt større område (2 x 2 km) end regnmåle-
ren (200 cm2) er dette et eksempel på en distribueret regnhændelse hvor 
skalaeffekten mellem regnmåler og radar er tydelig. Til sammenligning er 
der i SVK-regnmåler 26376 som er opstillet få meter fra regnmåler 28 ikke 






























Radar, stat. kali., 16.9 mm
Radar, dyn. kali., 14.4 mm
Regnmåler nr. 22, 12.0 mm

























Radar, stat. kali., 11.4 mm
Radar, dyn. kali., 8.8 mm
Regnmåler nr. 28, 3.4 mm
  
Figur 5.6.2.c Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering af Rømø-radaren den 8. 






























Radar, stat. kali., 16.0 mm
Radar, dyn. kali., 12.9 mm
Regnmåler nr. 29, 12.5 mm
 














Figur 5.6.2.d Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering af Rømø-radaren den 8. 
maj 2010. nederste diagram viser den dynamiske kalibreringsfaktor. 
 
 Regnprognosen fra den 8. maj 2010 viser en front der bevæger sig fra øst 
mod vest og som det også er tilfældet ved de andre C-bånds radarer ser 
prognosen fornuftig ud ca. en time frem i tiden. Herefter er den kvantitative   
bestemmelse af nedbørsintensiteterne mere usikker. Som det kan ses på 

































Figur 5.6.2.f Validering af regnprognosen den 4. april 2010 kl. 06.40 
 
 
 Det andet eksempel viser en hændelse fra den 20. juli 2009. Dette er lige-
ledes en ret distribueret regnhændelse, hvor der i Tønder er registreret 
dobbelt så meget regn som i Skærbæk, 30 km nordligere. På grund af at 
hændelsen er meget distribueret og den dynamiske kalibrering laver en 
midling af de tre regnmålere, betyder det at den dynamiske kalibrering 
overestimerer regnen i Skærbæk i dette tilfælde. Et eksempel på den distri-
buerede regn kan ses på figur 5.6.2.g. 
 
 
































Radar, stat. kali., 8.9 mm
Radar, dyn. kali., 17.9 mm
Regnmåler nr. 22, 11.7 mm
 

























Radar, stat. kali., 12.2 mm
Radar, dyn. kali., 19.3 mm
Regnmåler nr. 28, 20.2 mm
 
























Radar, stat. kali., 3.9 mm
Radar, dyn. kali., 6.5 mm
Regnmåler nr. 29, 6.1 mm
 











5.6.3 Prognosevalidering  
På figur 5.6.3.a er de tre valideringsparametre afbilledet som funktion af 
prognosehorisonten på baggrund af regnvejrsdata i perioden 26. maj 2009 
– 1. maj 2010. Anskuer man prognosen for hele perioden ser prognosen for 
Rømø-radaren ser fornuftig ud ca. 1 times horisont. Herefter bliver progno-
sen noget usikker og den kvantitative fastsættese af nedbørsintensiteten er 
usikker. Dog er det muligt med nogen sikkerhed at fastlægge om der kom-



























































Figur 5.6.3.a Validering af regnprognosen foretaget med Rømø-radaren baseret på 
regnvejrsdata i perioden 26. maj 2009 til 1. maj 2010. De fuldtoptrukne linier angiver 









5.6.4 Opbygning af afstrømningsmodel og resultater 
Modellen er opbygget så den simulerer tilstrømningen til renseanlægget fra 
Skærbæk og omegn. Pumperne, der pumper ind på renseanlægget, har en 
maksimal ydelse på ca. 600 m3/h, hvilket er indbygget i modellen.  
 
Selvom oplandet til Skærbæk renseanlæg er spredt i og udenfor Skær-
bæk, er oplandet samlet som et enkelt delopland i modellen, se figur 
5.6.4.a. Desuden fremgår placeringen af deloplandet i forhold til radargri-
det fra DMI radaren på Rømø. 
 
En oversigt over WaterAspects modellen ses i figur 5.6.4.b. Som kalibre-
ring er anvendt historiske data for indpumpningen til renseanlægget, hvor-




Oplandet for Skærbæk (rødt område) i forhold til grid fra DMI radaren (grøn cirkel) på Rømø. Rød cirkel 
















Modellen er kalibreret ud fra historiske måledata for tilløb til renseanlæg-
get, for august måned 2008. Figur 5.6.4.c viser den målte og modellerede 




Målt og modelleret indløb til renseanlægget. Den blå linje repræsenterer det målte. 
 
Systemet i brug 
 
30. marts 2010 
Radaren viser, at der har været en regnhændelser den 30. marts 2010 i 
Tønder. Forud for at regnen ramte oplandet, er regnafstrømningen blevet 
prognosticeret med 30, 60, 90 og 120 min varsel. 
 
I forhold til det målte er de korte afstrømningsprognoser rigtig gode. Både 
hvad angår tidspunkt for peak, afstrømningens varighed og for højt flowet 
blev. Se figur 5.6.4.d. 
 
For de lange afstrømningsprognoser (90 og 120 min) forudsiges reg-













STAR brugerfladen fra 30. marts 2010 i Tønder. 
 
8. maj 2010 
Radaren viser, at der har været en regnhændelser den 8. maj 2010 i Tøn-
der. Forud for at regnen ramte oplandet, er regnafstrømningen blevet 
prognosticeret med 30, 60, 90 og 120 min varsel. se figur 5.6.4.e. 
 
Af det målte indpumpningsflow kan det ses, at indpumpningen øges til ca. 
400 m3/h omkring kl. 00:30, og øges til maksimum ca. 600 m3/h omkring 
to timer senere. 
 
Både de korte og de lange afstrømningsprognoser har prognosticeret den 
maksimale regnafstrømning til at starte midt i det ovennævnte tidsinterval. 
Varigheden af regnafstrømningen stemmer godt overens med det målte. 












STAR brugerfladen fra 8. maj 2010 i Tønder. 
 
5.6.5 Vurdering og perspektiver 
Oplandet til Skærbæk renseanlæg ligger helt perfekt i forhold til at progno-
sticere regn med Rømø radaren, da radaren kan ”se” langt mod Vest hvor 
størstedelen af regnen kommer fra.  
På trods af få SVK-regnmålere i området vurderes den statiske kalibrering 
af radaren som valid. Den dynamiske kalibrering har også fungeret tilfreds-
stillende, bort set fra den ene regnmåler (nr. 28) placeret på Tønder rense-
anlæg, som har haft en del udfald pga. dårlig 3G forbindelse. 
Da afstrømningstiden i kloaksystemet ikke er særlig lang er radarprognose 
omtrent den eneste måde hvorpå styring af afløbssystemet kan være på 
forkant med regnhændelserne. Flowprognoserne har desuden vist sig at 
passe godt sammen med de reelt målte flow ved Skærbæk Renseanlæg. 
En eventuel fremtidig styring af pumpestationer/renseanlæg kunne således 











Det valgte prognose punkt i Århus afløbssystem er flow i Jægergaardsgade 
pumpestationen, der modtager al afstrømning fra den nordlige del af oplan-
det til Marselisborg renseanlæg. En prognose i dette punkt kan bidrage til 
en optimeret af fyldning og tømning af nogle af de store bassiner i oplandet 
og give mulighed for en tidligere opstart af regnstyringen på Marselisborg 
renseanlæg. Begge dele ville reducere antallet og mængden af aflastninger 
til badevandsområdet ud for Århus.  
 
 
Figur 5.7.a  
Den røde nål angiver placeringen af Jægergaardsgades pumpestation. 
 
5.7.1 Radaropsætning og resultater 
Til regnprognosen for Århus anvendes DMI’s vejrradar placeret i Virring, ca. 
15 km fra Århus. Første fase af nærværende projekt blev gennemført med 
Århus Kommunes egen X-bånd’s radar, men da den blev flyttet til en anden 
lokalitet i starten af projektperioden, er det valgt at gennemføre projektet 
med data fra DMI’s radar i Virring i stedet, for at undgå at skulle skift af ra-
dar i løbet af projektet. 
 
Tabel 5.7.1.a Specifikationer for Virring-radaren 
Frekvens 5.625 GHz 
Bølgelængde  5.0 cm 









Rækkevidde 240 km (100 km kvantitativt) 
Stedsopløsning 2000 x 2000 m 
Tidsopløsning 10 min  
Vertikale skanningsvinkler*  0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.4, 4.5, 8.5, 13.0, 15.0 
Ejer Dansk Meteorologisk Institut 
Driftsansvarlig Dansk Meteorologisk Institut  
Fabrikat Ericsson/ECC 
Placering Virring  
Koordinat UTM Zone 32 (N 6.209.225, E 563.861)  
Datakommunikation FTP til DMI-server 
Driftstid i projektet 27. maj 2009 – 1. juni. 2010 
Nedetid 29.0 
* DMI’s radar skanner i flere vertikale vinkler modsat de lokale radarer 
som skanner med én vertikal vinkel. DMI’s data repræsenterer derfor et 
volumen af atmosfæren. Dette volumen opdeles i et antal såkaldte cappi-
lag, og de data der anvendes i dette projekt er et udtræk af det nederste 
cappilag (tættest ved jordoverfladen) 
 
 










Figur 5.7.1.b Blåt område: 0- 25 km fra radaren, rødt område: 25-50 km fra radaren, 
grønt område 50-100 km fra radaren. Sorte punkter: SVK regnmålere anvendt til sta-
tisk kalibrering, røde punkter online regnmålere anvendt til dynamisk kalibrering. 
 
 Virring-radarens placering syd for Århus egner sig perfekt til måling og 
prognosticering af regn over Århus by. Inden for den 100 km radius som 
DMI anbefaler som størsteradius for kvantitativ måling er der placeret 25 
SVK-regnmålere, figur 5.7.1.b og tabel 5.7.1.b. 
 
Som udgangspunkt er radaren kalibreret efter standard-Marshall-Palmer 
konstanter, men for at få forholdet mellem radar og de 25 regnmålere til at 
passe bedre, har det været nødvendigt at justere lidt på disse værdier. Re-
sultaterne af dette ses i figur 5.7.1.c, hvor der er lineære sammenhænge 
mellem radar og regnmålere er fundet på baggrund af data fra perioden 27. 
maj 2009 – 1 maj 2010. Optegnes disse linære hældningskoeffecienter 
som funktion af afstanden fra radaren, fås figur 5.7.1.d. Her er der som for-
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































d = 1.19 c
R2 = 0.86
















Figur 5.7.1.c Lineær regression mellem regnmålere og radar på hændelsesniveau 
 
 




























Kalibreret Marshall-Palmer: A = 480, B = 1.8
Standard Marshall-Palmer: A = 200, B = 1.6
 
Figur 5.7.1.d Kalibrering af Virring-radar. Den stiplede blå linie angiver middelvær-
dien af hældningskoefficienterne fundet ved ovenstående lineære regressioner og ap-
proximerede Marshall-Palmer konstanter, mens den røde stiplede linie angiver mid-
delværdien fundet ved standard Marshall-Palmer konstanter. 
 













Skive Renseanlæg 21192 85.6 113.2 91.0 
Skive Lufthavn 21207 79.5 106.4 139.2 
Viborg Materielgård               21288 62.0 143.8 149.1 
Viborg Hedeselskabet              21292 59.9 120.8 117.0 
Randers Centralrenseanlæg         22061 48.1 134.0 117.3 
Grenå Ådalen                  22123 69.6 110.6 100.7 
Egå Renseanlæg                    22321 25.3 213.8 223.9 
Viby J. Renseanlæg                22361 13.8 98.2 72.7 
 Silkeborg Forsyningsafdeling       22419 34.0 17.4 17.5 
Silkeborg Vandværk                22421 32.7 156.2 132.4 
Trankær Renseanlæg                22554 9.6 204.6 254.4 
Horsens Centralrenseanlæg         23127 21.4 157.6 156.3 
Vejle Centralrenseanlæg           23261 46.8 271.2 250.1 
Vejle Pumpestation                23263 46.9 14.6 19.7 









Kolding Forrenseanlæg             23321 68.4 254.6 199.1 
Herning Centralrenseanlæg         24292 68.7 164.4 148.5 
Haderslev Renseanlæg              26091 92.0 214.6 177.3 
Bolbro Højdebeholder              28181 72.8 156.4 127.7 
Dalum Vandværk                    28182 77.2 181.4 122.3 
Ejby Mølle Renseanlæg             28183 73.8 153.2 112.4 
Odense Nv Renseanlæg              28184 70.3 168.2 151.5 
Odense Vandværk                   28186 73.3 126.6 100.1 
Sønder Nyrup Renseanlæg           29122 74.0 28.2 20.7 
Kalundborg Centralrenseanlæg      29142 78.4 26.6 22.0 
Middel   141.5 127.2 
 
 
5.7.2 Dynamisk kalibrering og hændelseseksempler 
Som det fremgår på figur 5.7.1.d er der nogen spredning omkring regressi-
onslinierne når man sammenligner radarens observationer med regn-
mængderne observeret i de enkelte regnmålere. For at gøre nedbørspræ-
diktionen med radaren så præcis som muligt er det derfor valgt yderligere 
at kalibrere radaren dynamisk – dvs. løbende justere intensitetsniveauerne 
på plads ved hjælp af online observationer i regnmålerne. I Århus blev det 
fra projektets start besluttet at benytte de regnmålere der er beskrevet i ta-
bel 5.7.2.a til den dynamiske kalibrering. Fra projektperiodens start har der 
dog været problemer dels med kommunikationen til Århus kommunes 
SRO-system, herefter problemer hos DHI, som skulle opsætte overførslen. 
Da overførslen blev etableret var der problemer med dataformatet, hvilket 
alt i alt betyder at der ikke er etableret forbindelse til online data fra Århus 
før primo juni 2010.  
 
Tabel 5.7.2.a Online regnmålere anvendt til dynamisk kalibrering 
Regnmåler 
AAU 




Marselisborg renseanlæg* 400 - FTP til Århus Kommune 
Trankær renseanlæg* 401 22554 FTP til Århus Kommune 
Egå renseanlæg* 402 22321 FTP til Århus Kommune 
* Disse har først fungeret i projektet fra 1. juni 2010, og har derfor ikke været an-
vendt til dynamisk kalibrering. 
 
Da den dynamiske kalibrering ikke har fungeret i realtid er der derfor valgt 
at simulere dynamisk kalibrering vha. tre af regnmålere koblet på spilde-
vandskomiteens regnmålersystem. To af disse regnmålere er de samme 
som skulle have været anvendt online og som den tredje anvendes SVK 
regnmåler 22361, Viby J, renseanlæg.  
 
Der vises i det følgende to hændelseseksempler. Den første hændelse er 
fra den 15. maj 2010 og vises på figur 5.7.2.a og figur 5.7.2.b. Umiddelbart 
ligger radaren med den statiske kalibrering i dette tilfælde tæt på det der er 









den akkumulerede regnmængde bliver lidt for stor i forhold til regnmålerne, 
men intensitetsniveauerne bliver mere realistiske. 
 























Radar, stat. kali., 17.4 mm
Radar, dyn. kali., 21.5 mm
Regnmåler nr. 22321, 15.8 mm
 























Radar, stat. kali., 21.6 mm
Radar, dyn. kali., 21.7 mm
Regnmåler nr. 22554, 22.5 mm
 
Figur 5.7.2.a Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering af Virring radaren den 15. 
maj 2010. Den dynamiske kalibrering er gennemført off-line. 
 
 
 Intensitetskurver for det andet eksempel, fra den 24. maj 2010, er vist på fi-
gur 5.7.2.c og figur 5.7.2.d. Dette er en forholdsvis lille hændelse hvad an-
går regndybde, men dog relativt højintensiv. Regnprognosen, kl. 05.00 for 
den pågældende hændelse er vist på figur 5.7.2.e og valideret på figur 
5.7.2.f. Prognosen er hæderlig ud til ca. 60 min. prognosehorisont, herefter 





























Radar, stat. kali., 21.8 mm
Radar, dyn. kali., 22.5 mm
Regnmåler nr. 22361, 19.0 mm
 














Figur 5.7.2.b Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering af Virring rada-
ren den 15. maj 2010. Den dynamiske kalibrering er gennemført off-line. 




































Radar, stat. kali., 2.7 mm
Radar, dyn. kali., 2.3 mm
Regnmåler nr. 22361, 2.8 mm
 























Radar, stat. kali., 2.5 mm
Radar, dyn. kali., 2.1 mm
Regnmåler nr. 22554, 2.0 mm
 
Figur 5.7.2.c Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering af Virring radaren den 24. 





































Radar, stat. kali., 3.9 mm
Radar, dyn. kali., 3.0 mm
Regnmåler nr. 22321, 2.4 mm
 

















Figur 5.7.2.d Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering af Virring radaren den 24. 
maj 2010. Den dynamiske kalibrering er gennemført off-line. Nederste diagram viser 
































Figur 5.7.2.e Målt og prognosticeret nedbør den 24. maj 2010 kl. 06.00. Bemærk tids-
stemplet er to timer forskudt ift. Figur 5.7.2.c og figur 5.7.2.d. 
 
  
Figur 5.7.2.f Validering af regnprognosen den 24. maj 2010 kl. 08.00 Bemærk tids-




På figur 5.7.3.a vises en validering af regnprognosen i perioden 27. maj 
2009- 1. maj 2010 ud fra de valideringsparametre der er beskrevet i afsnit 
4.2. Parametrene er kun baseret på perioder med regn, ca. 840 timers ned-
bør i alt.  Diagrammerne viser, at det i de fleste tilfælde er muligt at lave en 
kvantitativ forudsigelse af nedbøren med ca. en times prognosehorisont. 
Ud over en time bliver prognosen noget usikker. Det anbefales derfor at 
prognosen kun anvendes til bestemmelse af forekomst af regn eller ej i en 










   



















































Figur 5.7.3.a Validering af regnprognosen baseret på regnvejrsdata i perioden 19. maj 
2009 – 1 maj 2010. De fuldtoptrukne linier angiver middelværdien og de stiplede plus-









5.8 Opbygning af afstrømningsmodel og resultater 
Aarhus modellen er bygget op omkring de tre oplande Midtby, Trøjborg og 
Øst/Syd, se figur 5.8.a. Afstrømningen fra alle tre oplande samles i bassin-
ledningen Havneledningen. Jægergårdsgade Pumpestation (JGP) pumper 
fra denne ledning, og det er dette flow der er den primære parameter for 
Aarhus. Derudover er der to sekundære parametre i niveauerne i de to op-
samlingsbassiner Filmbybassinet og Trøjborgbassinet, der ved spjældsty-
ring opsamler afstrømning fra henholdsvis Midtbyen og Trøjborg. En over-
sigt over WaterAspects modellen kan ses i figur 5.8.b.  
 
 
Figur 5.8.a  
De tre oplande i Aarhus med angivelse af prognosepunkt (rød). Desuden fremgår radar 











Figur 5.8.b  




For alle de vigtigste punkter i systemet har der været historiske måledata til 
rådighed i form af flowmålinger eller niveaumålinger, eller begge dele. Ka-
libreringen er udført ud fra data for september måned 2007. De to neden-
stående figurer viser den kalibrerede model imod de historiske målte data 
for Filmby og Trøjborg bassinerne. Grunden til, at der er forskel i basisni-












Målt og simuleret niveau i Trøjborg bassinet.  Den røde streg er det målte niveau. 
 
Figur 5.8.d 










Systemet i brug 
 
1. maj 2010 
Radaren viser, at der har været en regnhændelser den 1. maj 2010 i År-
hus. Forud for at regnen ramte oplandet, er regnafstrømningen blevet 
prognosticeret med 30, 60, 90 og 120 min varsel. 
 
I forhold til det målte passer tidspunktet for den øgede afstrømning godt, 
både for de lange og korte afstrømningsprognoser. Både de lange og korte 
afstrømningsprognoser viser dog en kraftigere regn end det reelt blev til-
fældet, da både peakværdien er højere og regnafstrømningen varer læn-
gere i modellerne. Ca. kl. 23 mistes signalet til SRO-systemet, derfor ha-
ves ikke målinger fra PST Jægergårdsgade (JGP) i de to nederste dele af 




STAR brugerfladen fra 1. maj i Århus. 
 
15. maj 2010 
Radaren viser, at der har været en regnhændelser den 15. maj 2010 i År-
hus. Forud for at regnen ramte oplandet, er regnafstrømningen blevet 










I forhold til det målte passer både tidspunktet for den øgede afstrømning 
godt og niveauet for peakværdien stemmer også godt overens. Dette gæl-
der både for de lange og korte afstrømningsprognoser.  
 
Fra midnat underestimeres den sidste del af regnafstrømningen i forhold til 
det målte. Dette skyldes formodentligt tømning af bassiner i oplandet, som 




STAR brugerfladen fra 15. maj 2010 i Århus. 
 
5.8.1 Vurdering og perspektiver  
Overførsel af data fra Virring-radaren har i projektperioden været behæftet 
men forholdsvis mange fejl, hvilket har resulteret i en nedetid på omkring 
30 %, hvilket i forhold til at kunne anvende systemet til realtidsstyring og 
regulering er for stor en andel. Dog skal det siges at en stor del af nedeti-
den skyldes at der mistes et tidsskridt eller to og sker det nogle gange om 
dagen, betyder det at den akkumulerede nedetid bliver stor. 
 
Den statiske kalibrering for Virring-radaren anses som forholdsvis valid og 
ved sammenligning med regnmålerne giver radaren og regnmålerene 
regndybder i samme størrelsesordener. Dog har det som tidligere omtalt ik-
ke været muligt at etablere kommunikation til online regnmålerne koblet på 
kommunens SRO for sidst i projektperioden, hvorfor det ikke har været mu-










Regnprognosen foretaget med Virring radaren er relativt god i forhold til År-
hus, da radaren kan ”se” langt mod vest, hvor størstedelen af regnen kom-
mer fra. Det vurderes at der kan laves en fornuftig prognose på regnen ca. 
1 time frem i tiden. Havde Århus Vand’s lokale radar været anvendt, havde 
denne prognosehorisont sandsynligvis været omkring det halve, dvs. ca. 30 
min. 
 
Afstrømningsprognoserne har givet gode resultater for prognosepunktet i 
Århus, som er Jægergårdsgade pumpestation. Den del af afløbssystemet, 
der indgår i afstrømningsmodellen er kompleks, da anvendelse af bassi-
nerne i Trøjborg og Filmbyen styres af niveaumålinger og spjæld i afløbs-
systemet. Bassinerne er medtaget i afstrømningsmodellen, og har indgået i 
kalibreringen. Afstrømningsmodellen er dog ikke detaljeret nok til, at der 
har kunnet laves brugbare forudsigelser for disse sekundære punkter. 
 
Det skal bemærkes, at et nyt stort bassin er under etablering centralt i År-
hus på Carl Blochs Gade. Det nye bassin forventes at blive taget i anven-
delse sidst i 2010. Dette vil have indflydelse på tilstrømningen til Jæger-
gårdsgade pumpestation og vil derfor formodentligt kræve en opdatering af 
afstrømningsmodellen. 
 
Radar baseret prognose af afstrømningen har flere perspektiver for spilde-
vandssystemet i Århus. Det omfatter både en optimering af fyldning og 
tømning af bassiner, dynamisk valg af hvilket renseanlæg hvortil udvalgte 
deloplande skal afvande, omstilling til regnstyring på renseanlæggene og 
koordineret skylning med bassiner og ledninger. Det primære fokus i Århus 
er at optimere udnyttelsen af det eksisterende system, for dermed at undgå 
aflastninger og opnå så mange badevandsdage som muligt. Århus Vand 
A/S har iværksat et storstilet 4-årig projekt som går ud på at implementere 
en global/lokal styring for hele kloaksystemet og alle renseanlæg i det cen-
trale Århus. I denne samstyringsstrategi planlægges det at lade flowvarsel 
fra radar indgå som et vigtigt input. Århus oplandet er stort og komplekst 
opbygget, hvilket har gjort det vanskeligt at modellere præcist inden for det 
nærværende projekts givne rammer. Ud fra erfaringer fra de andre deltage-
re i projektet må det forventes at Århus setuppet kan tunes bedre på plads 
med en ekstra indsats, under hensyntagen til igangværende anlægsprojek-















Der er sket væsentlige forbedringer af den radarbaserede prognose af 
nedbøren i forhold til VBSS første fase. Primært er den forecastede intensi-
tetsfordeling mere rigtig. Det skyldes den dynamiske kalibrering af radarda-
ta. Dette forudsætter at systemet er online på alle komponenter der bruges 
i generering af radardata og kalibrering.  
 
I VBSS projektets anden fase har fokus været at føre systemet hen mod 
den automatiske drift af systemet. Det har specielt været en udfordring først 




Data og datakommunikation  
Et projekt som nærværende afhænger af at have stabile dataforbindelser, 
så at man kan sikre at både modtagelse, behandling og videresendelse af 
data foregår kontinuert. I projektet er der hentet data fra forskellige servere 
hvert 5. og hvert 10. min hhv. for X- og C-bånds radarerne. Hvad angår C-
bånds radarerne er der hentet data på DMI’s FTP-server, hvilket har vist sig 
at være en forholdsvis stabil forbindelse, dog er der nogle gange oplevet 
synkroniseringsproblemer, dvs. at de aktuelle data er lagt på serveren se-
nere end AAU’s hentningsprocedure er gennemført, hvorfor der mistes et 
tidsskridt.  
 
For X-bånds radarens vedkomne har datakomminukationen været lidt for-
skellig, fx hentede AAU data direkte på Odense-radaren i starten af pro-
jektperioden, men da der var problemer hvis der var flere logget på denne 
ad gangen kunne dataoverførselen ikke gennemføres. Senere i projektpe-
rioden blev data lagt på en FTP-server, for at undgå disse problemer. 
 
I Hvidovre har der gentagne gange været problemer med at radaren er ble-
vet slukket i op til flere dage ad gangen. 
 
Tabel 6.1.a: Oversigt over drifts- og nedetider 





Nedetid under 1 times 
varighed (timer) 
Aalborg 8760 639 7.3 8 
Hvidovre og Egedal 8760 1578 18.0 318 
Odense 8760 1676 19.1 332 
Århus (Virring) 8760 2550 29.0 142 
Slagelse (Stevns) 8760 722 8.1 271 
Tønder (Rømø) 8760 1307 14.9 48 











Som det kan ses af tabel 6.1.a er der nogle steder en uacceptabel nedetid 
på systemet. Det skal bemærkes at nedetid er defineret hvis blot én af de 
beskreven komponenter er nede. 
 
Eksempel på fejlsituation: 
 
Figur 6.1.a Overvågning af Hvidovre radar 
 
Her er modtagelsen af data fra radar og regnmåler ok. Der bliver også lavet 
en prognose der overføres til præsentation på web. Desværre kan data ik-
ke overføres til Krüger til videre bearbejdning. På trods af at det er én kom-
ponent der ikke er aktiv vil det hele blive registreret som nedetid. 
 
Det bør også bemærkes at nedetid er også selvom der er tørvejr. Men det 
er klart et område der kræver mere opmærksomhed. 
 
Med hensyn til on-line regnmålere har der været opsat et individuelt system 
for hver kommune. Online-regnmålerdata fra Slagelse, Hvidovre og Aalborg 
er hentet gennem kommunernes SRO-anlæg og via Krügers Star2 system. 
Her har det været muligt at hente regnmåler data med et tidsinterval på 2 









stem har for nogle regnmåleres vedkomne kørt meget stabilt, mens der til 
andre regnmålere har været meget dårlige forbindelser til SRO’en, således 
at meget få data er nået frem til AAU, tidsnok til at kunne anvende dem til 
dynamisk radarkalibrering. 
 
I Aalborg, Tønder, Hvidovre og Odense har AAU opstillet regnmålere eller 
koblet sig på eksisterende og etableret datakommunikation via 3G-
internetforbindelser. Der er observeret problemer med dårlige forbindelser 
via 3G-netværket samt nedbrud af software, så målingerne i perioder ikke 
har kunnet anvendes i realtid. 
 
I Århus var det meningen af der skulle etableres forbindelse direkte til en 
FTP-server koblet til kommunens SRO-system. DHI som skulle stå for den-
ne forbindelse har haft adskillige problemer med at få dette til at virke. Her-
efter har der været problemer med AAU’s kontakt til FTP-serveren. Det er 
derfor ikke lykkedes at hente data fra Århus før primo juni 2010. 
 
 Det der har været den største udfordring i forhold til at anvende on-line-
regnmålerdata til dynamisk kalibrering er, at de forskellige systemer har 
kørt med forskellige tidsintervaller, forskellige dataformater og forskellig 
kommunikation. Den største udfordring har været at etablere tidslig synkro-
nisering med radarerne på grund af de heterogene systemer. 
 
I gennem en længere periode i starten af 2010 var der serverproblemer 
med at opretholde kommunikationen fra SRO systemerne til serveren med 
afstrømningsmodellerne. Dette førte til at datadriverne har måttet genstar-
tes lokalt ude på SRO anlæggene flere gange (gælder kommunikationen til 
Tønder, Odense, Århus og Egedal). Problemet har også i 2-4 tilfælde ført til 
udfald under interessante regnhændelser og deraf tab af eksempler på af-
strømningsprognoser under regn. Der blev fundet en holdbar løsning på 
problemet i maj 2010 og siden har kommunikation ud til SRO systemerne 
kørt stabilt uden behov for genstart af datadriverne.  
 
Overførelsen af radardata fra prognoseserverne placeret hos AAU til af-
strømningsserveren i Krüger har også kørt med en meget høj oppe tid, kun 





 De to radartyper der er anvendt i projektet kalibreres på to måder: 
- Den statiske kalibrering 










For begge typer af kalibrering er det antaget at der kan bruges en lineær 
sammenhæng mellem reflektivitet og regnintensitet. Der er derudover an-
taget at hældningen på denne rette linje er kun afhængig af afstanden til 
radaren. Det er fundet at det er fornuftigt at have en 5-6 regnmålere inden 
for en afstand af 15-20 kilometer fra radaren. Optimalt skal de stilles med 3 
km’s afstand. Man kan sandsynligvis ikke klare sig med mindre end 3 
regnmålere for at opnå en meningsfuld statisk kalibrering. 
 
Ved brug af den dynamisk kalibrering skal regnmåleren desuden være i on-
line forbindelse, således at radarmålingen kan justeres senest en 2-3 mi-
nutter efter regnintensiteten er målt med regnmåler. Erfaringen fra dette 
projekt er at ud af de 5-6 regnmålere der skal være i området skal 3 være 
online for at opnå optimalt resultat.  
 
Sammenligninger mellem dynamisk og statisk kalibrering viser at den dy-
namiske kalibrering er overlegen når det kommer til at bestemme intensi-
tetsfordelingen. Omkostningen er at estimatet på det akkumulerede volu-
men bliver en smule dårligere. For anvendelser hvor det er flowbestemmel-
se i afløbssystemet, der er vigtig er dynamisk kalibrering klart at foretræk-
ke. Omvendt hvis volumenet er det vigtigste (f.eks. ved bassiner) kan en 
statisk kalibrering være bedst. Det er derfor fornuftigt at producere begge 
estimater og overveje anvendelse først. 
 
Undersøgelserne fra Aalborg viser en anden stor fordel ved den dynamiske 
kalibrering. Når magnetronen er ved at være slidt henfalder signalstyrken 
drastisk. Her vil det ikke være en fordel at bruge statisk kalibrering, da den 
vil basere sig på de forudgående måneders måling. Her vil den dynamisk 
kalibrering løbende justere radaren efter den aktuelle kvalitet af magnetro-
nen.  Hvis man skulle kalibrere på traditionel vis, skulle man vente indtil at 
man have målinger nok til at foretage statisk kalibrering. Det vil ikke være 
godt ved en online anvendelse af radar. 
 
Der er også forskel på de to typer af radar der er anvendt. Erfaringen fra 
dette projekt viser at man ikke kan kalibrere X-båndsradaren ud over 20 
km. Dvs. at de intensiteter der måles over 20 km kun kan være retningsgi-
vende for om der er tale om svag eller kraftig regn. Det ses tydeligst med 
Egedal, hvor der er anvendt data fra Hvidovreradaren. Her må der konklu-
deres at det er for langt væk og at den endelige placering af Egedals egen 
radar vil løse dette problem. 
 
For C-båndsradaren er der ikke samme problem med afstanden. Dog gør 
den grovere opløsning at spredning omkring kalibreringsværdien bliver 
større. Det skyldes primært at det er mere udfordrende at sammenligne en  










Der ses dog også forskelle i C-båndsradarerne. F.eks. er Tønder placeret 
tæt på Rømø radaren mens Slagelse er placeret 75 km øst for Stevns ra-
daren. Selvom begge lokaliteter giver gode resultater er det klart at der er 
mindre spredning omkring resultaterne i Tønder end der er i Slagelse. Ved 
vestlig vind betyder det at data til prognoseberegningen stammer fra en af-





Den anvendte metode til at genere prognosen kaldes CO-TREC og den har 
gennem det sidste år fungeret godt. Der er dog forskelle på konvektiv og 
strateform regn. Da store fronter kan ses på lang afstand og da de ofte er 
styret af meteorologiske processer med en stor længdeskala er de også 
mere forudsigelige. Omvendt er kraftige byger af deres natur meget flygtige 
og opstår og forsvinder hurtigt. En sammenligning af hvor god de forskelli-
ge performance kriterier er opfyldt er listet i tabel 6.2.b. 
 
 Tabel 6.2.b kvalitet ved forskellige forudsigelseshorisont.  
 R2(15) CSI(15) Cmax(15) R
2(30) CSI(30) Cmax(30) 
Aalborg 0.28 0.39 0.51 0.12 0.26 0.41 
Hvidovre og Egedal 0.60 0.61 0.80 0.49 0.53 0.72 
Odense 0.35 0.47 0.68 0.20 0.35 0.58 
Middel 0.41 0.49 0.66 0.27 0.38 0.57 
 
 R2(30) CSI(30) Cmax(30) R
2(60) CSI(60) Cmax(60) 
Århus (Virring) 0.28 0.52 0.52 0.19 0.40 0.40 
Slagelse (Stevns) 0.31 0.49 0.60 0.21 0.40 0.52 
Tønder (Rømø) 0.30 0.43 0.53 0.20 0.34 0.48 
Middel 0.30 0.48 0.55 0.20 0.38 0.47 
 
Som det ses af tabel 6.2.b er der en klar faldende tendens des længere 
frem prognosen skal være. Generelt må det dog siges at der opnås accep-
tabel kvalitet for DHI radar for under 30 minutter og for DMI radar under 60 
minutter. Det er interessant at se at Hvidovre radaren tilsyneladende virker 
meget bedre end resten af radarerne. Det skyldes desværre at der i data 
fra Hvidovre er meget stationær støj, hvor der er få pixel med meget store 
værdier. Det får prognosen til at sætte ”farten” ned da støjen ikke bevæger 
sig. Når kvaliteten så efterfølgende beregnes korreleres støjen så med sig 
selv og giver gode resultater. Der bør arbejdes på en filtrering af denne støj 
for at få bedre resultater. 
 
Afstrømningsprognose 
Resultaterne viser, at auto-kalibrering af afstrømningsmodellerne bidrager 
væsentligt til forudsigelsens kvalitet. Forudsigelsen har en kvalitet og ro-
busthed, der gør den klar til at indgå i driften af spildevandssystemer. På 









per hændelser og på forskellige oplande ville føre til yderligere finjustering 
af metoden. På langt sigt forventes det, at samarbejde med universiteter vil 
føre til nye og endnu bedre metoder til dataassimilering og føre til udviklin-
gen af endnu bedre metoder til radarbaserede forudsigelser af flow og/eller 
niveau i spildevandssystemer. 
 
Selve afstrømningsberegningerne inklusiv auto-kalibrering og har kørt med 
en oppe tid på over 95 %. Modelberegningerne er dog afhængige af, at ra-
dardata og SRO data er tilgængelige.  
 
Når det regner i størstedelen af Danmark betyder det, at afstrømningsser-
veren er højt belastet, i det der kræves mange modelberegninger i auto-
kalibreringen. I disse perioder responderer brugergrænseflade på hjemme-
siden meget langsomt og der opstår en mulighed for at auto-kalibreringen 
ikke når at køre helt til ende i alle modelberegninger. Der er igangsat en 
opgradering af afstrømningsserveren til en nyere og mere optimeret ser-














By og Landskabsstyrelsen ønskede i 2007 at Danske miljøvirksomheder og 
forskningsinstitutioner ville gå sammen og finde løsninger på at måle og 
håndtere de ekstreme regnhændelser, som med stigende hyppighed bela-
ster vore byer.  
 
I løbet af de cirka 2,5 år projektet har forløbet har i 8 forsyningsvirksomhe-
der, Aalborg Universitet og Krüger A/S samarbejdet om at demonstrere at 
det med tilgængelig teknologi er muligt at skabe den nødvendige infrastruk-
tur til at gøre vores spildevandstekniske systemer mere intelligente. 
 
Projektet er gennemført i to faser. Fase 1 bestod primært af udviklingen af 
rygraden i prognosesystemet, herunder opbygning af modeller og infra-
struktur. I løbet af første fase lykkedes det at opbygge systemet, men det 
stod klart at yderligere udvikling var nødvendig for at kunne skabe en prog-
nose af tilstrækkelig høj kvalitet for anvendelse i styring. Dette blev således 
målet for anden fase, hvor det overordnede tema var etablering af online 
kalibrering og opdatering af nedbørsmodellerne og afstrømningsmodeller-
ne. Ved hjælp af online nedbørsmålinger og flowmålinger i oplandet, lykke-
des det i anden fase at kunne forudsige regnhændelserne i op til 2 timer 
med god præcision. Fra alle oplande er der således observeret hændelses-
forløb hvor prognosen med fordel kunne have været bygget ind i en sty-
ringsstrategi. 
 
Det gennemførte projekt har etableret et system der gør vejrradarbaseret 
styring af spildevandssystemer mulig. Som noget helt specielt er det lykkes 
at etablere et system, der forudsiger intensitetens stedlige og tidslige forde-
ling og den efterfølgende afstrømning i udvalgte oplande – alt sammen i 
realtid. Det har været projektets ambition at i så stort omfang som mulig at 
gennemføre forudsigelser på regn og afstrømning mens de sker. Prognoser 
holdes op mod målinger løbende for at vurdere prognosens kvalitet. Kun på 
den måde kan man bevise at teknologien er operativ. 
 
På baggrund af 5 lokale radarer og 3 DMI radarer er der med succes etab-
leret en infrastruktur, hvor mange radarer og computere udveksler oplys-
ninger om nedbør og afstrømning. Systemet er opbygget som et parallelt 
system, hvor hver prognose til forsyningsvirksomhederne er uafhængig af 
hinanden. På den måde er der opbygget en meget stor robusthed i den 
måde prognoserne er genereret. Systemerne kan distribueres decentralt, 
således at strømafbrydelser eller internetafbrydelser ikke påvirker driften. 










Den frembragte løsning er på verdensplan unik, idet der meget få steder er 
brugt realtidsforudsigelser af afstrømning i afløbssystemer og ingen steder 
er der brugt et så massivt antal radarer af forskellige typer. Resultaterne er 
klart tilfredsstillende. 
 
De gode resultater viser, at teknologien i dag er klar til at indgå i styringen 
af afløbssystemer og renseanlæg som en integreret del af driften. Det for-
ventes, at der på basis af løbende erfaringer vil ske en finjustering af meto-
den men også at der på kort sigt ikke er grundlag for et egentligt udvik-
lingssamarbejde i forhold til den aktuelle tilgang til prognosticering. På kort 
sigt bør der fokuseres på integration af afstrømningsprognosen i optimering 
af de respektive spildevandssystemer. På længere sigt forventes det at 
forskningen i Danmark og i udlandet vil føre til nye og bedre metoder til for-
udsigelse at regnafstrømning med tilhørende usikkerheder. Denne forsk-
ning vil i fremtiden pege på nye udviklingsbehov i det omfang metoderne 
forventes at kunne bidrage til en økonomisk, miljø- og/eller driftsmæssig 
gevinst for forsyningerne. Teknologien er nu moden til at der foretages en 
individuel implementering i styringsstrategier hos de deltagende forsy-
ningsvirksomheder, og andre som måtte have behov for prognoser til deres 
styring.  
 
Erfaringerne fra dette projekt viser nødvendigheden af at have stram kon-
trol med dataudvekslingen for at opretholde et stabilt dataflow. I en imple-
mentering bør der sættes særligt fokus på dette punkt i samspil ved en til-
bagefaldsstrategi ved dataudfald eller ikke-pålidelige afstrømningsprogno-
ser. 
 
Systemet vurderes at være klar til brug, og vil forhåbentlig i fremtiden være 
et vigtigt input i optimeret styring af spildevandsanlæg i Danmark og andre 










8. Perspektiver og anvendelsesmuligheder 
 
Forsyninger i såvel Danmark som udland står overfor mange udfordringer, 
hvor blandt andet klimaforandringer, vandrammedirektivet og badevandsdi-
rektivet er nogle af de service- og miljømæssige udfordringer, der nødven-
digvis ikke trækker i samme retning.  
 
Klimaforandringerne vil betyde mere pres på spildevandsinfrastrukturen og 
dermed flere aflastninger og oversvømmelser, såfremt der ikke foretages 
store investeringer i spildevandssystemerne. Vandrammedirektivet og ba-
devandsdirektivet lægger yderligere pres på forsyningerne til færre aflast-
ninger og sætter fokus på sundhed i vandmiljøet. Betragtes de nye Vand-
planer er det et generelt krav, at der ikke må aflastes mere end 250 m3 per 
red. ha. I mange af de danske spildevandssystemer er dette lig med store 
investeringer. I Danmark er der ligeledes sket en reorganisering af struktu-
ren i kommunerne, hvor drift og myndighed er blevet adskilt samtidig med, 
at der er indført krav om effektivisering og prisloft. 
 
Generelt set mødes forsyningerne i dag med krav om bedre udnyttelse af 
de eksisterende systemer og med et ønske om at minimere de anlægsin-
vesteringer, der skal fortages for at leve op til kravene. Intelligente progno-
sebaserede løsninger til optimering af spildevandssystemer fremstår som 
et særdeles kosteffektivt middel i bestræbelserne på at opnå disse mål 
 
Den udviklede metode gør det muligt at forudsige en vandføring eller vand-
stand et vilkårligt sted i afløbssystemet. Af hensyn til beregningstiden skal 
disse punkter fastlægges på forhånd og kalibreres mod måledata. Det gør 
at man kan forudsige f.eks. hvad tilløbet til renseanlægget vil være eller 
hvor høj vandstanden vil være i et bassin. Denne evne til i realtid at forud-
sige tilstande i afløbssystemet op til 2 timer før hændelsen optræder, gør 
det muligt at træffe bevidste valg omkring hvordan renseanlægget eller af-
løbssystemet skal styres. En oplagt mulighed er at bruge systemet i forbin-
delse med regnstyring på renseanlæg. Her kan man reducere mængden af 
aflastet vand til recipienten signifikant ved at starte styringssekvensen på 
baggrund af en tilstrømningsprognose, se princip i figur 8.a. Lige så vigtigt, 
kan man afslutte styringssekvensen på det rigtige tidspunkt, når det kan 
ses at tilstrømningen vil aftage. Men også i forbindelse med samstyring, 
hvor overløb, spjæld, pumper indgår i en samlet strategi for optimering af 
driften af afløbssystemer, vil systemet være et vigtigt værktøj. Nogle kom-
ponenter i afløbssystemet kan styres direkte af systemet, mens andre dele 


























Figur 8.a  
Illustration af hvordan radar prognosen kan bidrage til undgået aflastning tid-
ligt i starten af regnhændelser (skråskraveret) og af det potentiale der yder-
ligger kan opnås ved samtidigt at sammenstyre afløbssystem og rensean-
læg. Det lodret - skraverede område indikerer ledig kapacitet på renseanlæg-
get og kan anvendes i en samstyringsstrategi. 
 
 
Det beskrevne koncept er i sin nuværende udgave klar til at brug i en over-
våget udgave på eksisterende afløbssystemer og renseanlæg. Det er vig-
tigt at fremhæve at det ikke kun er ekstreme hændelser med potentiale for 
store oversvømmelser der er målet for dette projekt. Mindre og hyppige 
hændelser kan også bedre håndteres og dermed reducere den akkumule-
rede belastning på recipienter. Det er specielt interessant, hvis man f.eks. 
ønsker at reducere mængden af sygdomsfremkaldende bakterier i bade-
vand. I disse situationer kan aflastninger måske helt undgås ved at omdiri-
gere og opstuve vandet i strategiske områder afløbssystemet.  
 
Det er også muligt at bruge systemet som beslutningsstøtte, når kraftige 
regnhændelse truer med at overbelaste byernes afløbssystemer. Selvom 
en styringsstrategi i sig selv ikke vil være nok til at undgå oversvømmelser 
eller alvorlige aflastninger, vil det være muligt at prioritere sin indsats. Er 
der områder der erfaringsmæssigt kræver indgreb eller overvågning af 
driftspersonale, kan dette igangsættes i god tid før hændelsen optræder. 
 
Der kan også være at kritiske vandstande i afløbssystemet, der bliver regi-
stret i SRO anlægget uden at der er nedbørsmæssig begrundelse for det. 
Det kan resultere i at f.eks. overløb træder i funktion pga. af tilstopning eller 
andet. Her kan vedvarende forskelle mellem registrering og modellering 
bruges til at fejlfinde i afløbssystemet. 
 
Systemets evne til at kontrollere sig selv rummer store perspektiver for at 
opnå god driftsikkerhed og pålidelighed. Når systemet kan holde sine prog-
noser op mod målinger med vejrradaren eller målinger i afløbssystemet er 
der muligt i fremtiden at optimere systemet løbende og dermed reducere de 









metrologiske forhold, kan systemet gå over til en sekundær og simplere 
styringsstrategi. Det er vigtigt at have en tilbagefaldsstrategi når systemet 
bringes til anvendelse. Resultaterne fra dette projekt viser at der kan være 
forskel på prognosernes kvalitet fra hændelse til hændelse, men at der ge-
nerelt god sammenhæng mellem det forudsagte og det målte. 
 
Dette projekt skal ses i sammenhæng med de øvrige aktiviteter, som er 
under udvikling i Danmark. Der er større forskningsprogrammer, så som 
Storm and Wastewater Informatics (SWI), som søger at adressere forsk-
ningsmæssige perspektiver i anvendelse af f.eks. vejrradar til forbedret sty-
ring af afløbssystemer.  
 
Der er en udvikling i gang med at etablere et netværk af lokale vejradarer, 
hvor spildevandskomiteens vejrradarudvalg spiller en rolle. Inspirationen er 
fra Spildevandskomiteens regnmålernetværk, der gennem de sidste 20-30 
år har vist vigtigheden af måling af nedbør. Vores nuværende standarder 
for håndtering af regnvand er i høj grad baseret på regnmålernetværket. 
Det er håbet at et lokalt/regionalt vejrradar netværk kan spille en tilsvaren-
de rolle i fremtiden. Nærværende projekt vil netop være med til at under-
støtte en sådan udvikling, hvor data fra lokale vejrradarer indgår i en mere 
aktiv strategi for vore spildevandssystemer. Dette projekts resultater viser 
at man kan opnå gode resultater med de landsdækkende C-båndsradarer 
og at der derfor er gode muligheder for mange at komme i gang med tekno-
logien. Det springende punkt er om der er reguleringsmæssige gevinster i 
at have disse prognoser. Det kan f.eks. for en række renseanlæg være en 
stor fordel at have en form for regnstyring aktiveret af en prognose, da det 
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